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袁家海教授课题组完成的《中国电力系统灵活性的多元提升路径研究》报告，围绕推动清洁能源发展、促进电力工业
转型升级这一重大课题，从电力系统灵活性的定义及内涵入手，全面梳理当前电力系统中各种灵活性资源及利用情况，
深入分析火电灵活性改造的技术特征及相关影响，针对火电改造、新建燃气机组、调动电网侧及用户侧资源、开发储
能设施等多种提升系统灵活性方案进行全面深入的技术经济对比分析，并结合吉林电网实际进行了生产模拟和系统灵
活性定量评估。最后，课题以上述研究为基础，从更新电力规划理念、引导“源–网–荷–储”灵活性资源发展的协
调统一；多措并举，充分挖掘“源–网–荷–储”灵活性潜力；合理规划煤电装机规模和比例，优化中长期电力系统
灵活性提升路径； 完善电力市场机制，通过市场手段激励更多灵活性资源发展等方面提出政策措施及建议。

课题研究紧密结合国家“四个革命、一个合作”能源战略对电力发展的要求，在电力系统灵活性的定义及内涵、火电
灵活性改造的技术特征及相关影响、多种提升系统灵活性方案技术经济分析等方面取得了创新性成果。课题提出政策
措施及建议对国家“十四五”电力规划编制、电力市场建设完善具有重要参考价值，对促进电力系统灵活性提高、更
好地保障可再生能源消纳具有积极作用。

中国电力企业联合会
行业发展与环境资源部改革处处长 张卫东

2020年 10月 16日

报告系统评价了我国电力系统灵活性资源情况以及灵活性提升路线，并通过具体案例对灵活性改造的技术经济性进行
了定量分析，具有很好的系统性和参考价值。作为国内为数不多的电力系统灵活性研究成果，报告触及到了当前普遍
关注的问题，可以启发思考和讨论，有助于我国可再生能源高比例并网目标的实现。

电力系统灵活性在国内是一个复杂的课题，触及到的不仅仅是技术性问题，更多的是体制机制和利益分配格局如何重
新设定，其中公平完善的市场机制是核心。例如，灵活性不足的财务负担由谁承担等具体问题，需要经济理论价值观
去确定。此外，关于“消纳能力不足”的判断未来也期待看到更多支撑性研究成果。

纵观国际实践以及相关研究结论，当前电力系统灵活性还远没有调动激活，尤其是火电的灵活性资源具有更大的挖掘
空间。在探讨各类灵活性技术资源增量的同时，我们更应关注源 -网 -荷协同平衡的现有能力。国内多家机构联合研
究结论认为，到 2050年如果风电装机 25亿千瓦，光伏 26.7亿千瓦，按照全国小时级别的电力电量互动平衡来说，
不需要储能和需求侧响应，仅靠风光就可以提供全国 67%的电力电量需求，同时弃风弃光率低于 8%。希望各种研究
互相借鉴融合，为我们高比例可再生能源电力系统建设作出更大贡献。

中国可再生能源学会风能专业委员会
秘书长 秦海岩

2020年 10月 21日
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研究背景

中国风电和光伏发电快速发展，朝着构建高比例可再生能源体系前进。2010-2019年间，中国风电和光伏发电
装机容量年均增长 34%，装机容量占比由 2010年的 3.8%提升至 2019年的 20.6%；发电量年均增长 32%，发
电量占比由 2010年的 1.2%提升至 2019年的 8.6%1。为实现中国提出的 2030年非化石能源消费比重达到 20%
的目标，预计到 2030年，风电和光伏发电总装机将突破 9亿千瓦 2，成为能源消费的主力。从近期的政策讨
论来看，这一进程在“十四五”期间还会加速推进。

随着可再生能源渗透率 3的不断提升，电力系统安全稳定运行面临巨大挑战，电力系统灵活性不足制约可再生
能源消纳的问题尚未得到根本性解决。可再生能源发电的间歇性和波动性要求电力系统必须具备一定的应变
和响应能力，即灵活性。当常规电源的调节能力不足，无法满足系统净负荷的变化时，为了保证电力系统安
全稳定运行，需要削减可再生能源出力或是在高峰时期切除负荷。随着可再生能源渗透率的提升，灵活性不
足导致的减出力和切负荷会对可再生能源发电项目的收益造成巨大影响，不利于中国可再生能源中长期的发
展。当前，由于电力系统灵活性欠缺，部分地区存在较为严重的弃风、弃光和用电用热矛盾突出的问题，形
成电力系统难以适应可再生能源快速发展的新形势。2016-2018年间，中国弃风和弃光电量共计 1389亿千瓦
时 4，经本课题组测算，相当于 3000万千瓦煤电厂一年的发电量，对应约 350亿元燃煤成本 5和 4000万吨二
氧化碳排放。虽然可再生能源项目投资监测预警机制、全额保障性收购以及可再生能源电力交易等政策使得
2019年弃风和弃光现象有明显改善，但当前以煤电为主要电源的电力系统灵活性有限，且市场机制尚不成熟，
导致可再生能源发电仍无法实现全额消纳。2019年全国弃风和弃光电量仍高达 169亿千瓦时和 46亿千瓦时 6,7，
相当于 450万千瓦煤电厂一年的发电量，对应约 50亿元燃煤成本和 600万吨二氧化碳排放。

总体来看，中国各地区电力系统的灵活性调节能力不同，但都难以满足高比例可再生能源发电的需求。东北
三省由于供热机组占比高、常规机组调峰能力不足，导致电源侧灵活性不足，目前开展的煤电机组灵活性改
造难以适应未来高比例可再生能源发展的需要。西北地区现有外送通道利用率不高，导致电网侧灵活性不足。
从江苏、浙江等省份的需求响应实践来看，各地的需求侧灵活性资源仍存在很大的挖掘空间。在可再生能源
大规模接入电网、负荷峰谷差不断拉大、输电线路利用不及预期、需求侧资源尚未形成整合调控、部分地区
供热季供热面积大幅增加的情况下，电力系统对灵活性的需求会进一步扩大。因此，中国亟需挖掘当前各类
灵活性资源的潜力，促进“源–网–荷–储”灵活性资源的协调发展，将提升系统灵活性纳入电力发展中长期
规划。

作为绿色和平针对中国低碳能源转型的系列研究，本报告介绍了中国电力系统灵活性现状，分析了电源侧、
电网侧和用户侧各类灵活性资源的技术和经济特性，提出了中国目前技术型、市场型和规划型灵活性资源存
在的问题和发展空间，指出了未来需进一步完善电力市场机制、引入灵活性调节产品并将灵活性资源纳入电
力中长期规划。报告以吉林省为例，评估了不同灵活性资源的成本以及给电力系统运行带来的效益，系统地
论证了仅依靠煤电机组灵活性改造无法满足未来可再生能源高渗透率电力系统的需求，需要气电、储能、需
求响应以及电网互济等多种灵活性资源加入。报告最后从促进中国可再生能源长期发展的层面提出了电力系
统中长期灵活性提升的路径，以供行业和决策者参考。

执行摘要
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主要结论

第一， 不同类型灵活性资源发展各异，“源–网–荷–储”灵活性潜力有待进一步释放。
在电源侧，已建成的煤电机组通过热电解耦、低压稳燃等技术改造可将最小稳定出力降至 20%-30%的额定容
量，但其爬坡速率较慢。煤电灵活性改造已经得到试点发展，但改造规模仍然不足，灵活性潜力没有完全释
放。在电网侧，电网互联互济可以利用各地区用电的非同时性进行负荷调整，减少备用容量，改善电能质量，
更为经济地增强系统抵御事故的能力，消纳更多风光波动性电源，提高电网安全水平和供电可靠性。但是，
当前电网利用率较低，灵活性调节能力没有完全释放。在用户侧，需求响应可以激励用户在系统可靠性受到
威胁或者电价相对较高时削减负荷，提供灵活性。但当前需求响应仅在少数省份得到试点实践利用，有待进
一步推广。储能也可以利用充放灵活的特性，调节负荷峰谷差，但当前发展规模有限。

第二， 综合灵活调节能力和技术经济性来看，仅靠火电灵活性改造难以支撑中长期电力系统灵活性提升。
现有的灵活性技术手段中，火电灵活性改造不仅能大幅改善系统向上和向下灵活性，而且单位千瓦投入仅高
于需求侧管理，在改善系统可靠性的同时，能够促进可再生能源的大规模消纳。然而，面向未来高比例可再
生能源的电力系统，仅依靠火电灵活性改造无法充分满足灵活性需求。与煤电机组相比，燃气机组供电效率
高、启停时间短、爬坡速率快，从调节特性来看是最佳的调峰电源，随着未来建设成本和气价的下降，气电
将为电力系统灵活性提供有力支撑。电网灵活互济、需求响应和储能的发展均能显著提升电力系统的向上和
向下灵活性，其中电网灵活互济技术日渐成熟，技术经济性具有一定优势。在高渗透率算例中，加入多种灵
活性资源较仅依靠煤电灵活性改造，弃风电量将可减少 39.9%，煤电启停次数和启停成本分别下降 27.19%和
25%。因此，综合调节能力和经济性而言，火电灵活性改造属于现阶段提升电力系统灵活性的可行举措，但
对于未来中长期电力系统灵活性需求来说，需要着重发展气电、储能、需求响应等灵活性资源。

第三， 面向未来高比例可再生能源的电力系统，现有的电力市场机制限制了系统灵活性的提升。
以吉林省为例，现有的煤电机组深度调峰灵活性改造可以减少煤电机组启停，增强其向下调节能力，其深度
调峰费用能够在辅助服务市场通过行政手段进行补偿。但在未来高可再生能源渗透率的情况下，仅通过煤电
深度调峰无法满足灵活性需求，现有的辅助服务市场机制也无法激励其他机组积极参与系统灵活性调节。需
要通过电力市场价格机制激励气电、储能、需求响应等多种灵活性资源依据负荷变化进行出力调节，同时在
辅助服务市场也应引入灵活性调节产品，各种资源可以通过市场竞争的方式，在弥补实时调度灵活性不足问
题的同时获取一定的经济收益。因此，完善电力现货市场和辅助服务市场对于提升电力系统灵活性必不可少。

总体来看，当前的电力规划未实现“源–网–荷–储”灵活性资源的协调统一，难以适应高比例可再生能源发展需要。
由于供给侧可再生能源的波动性和不确定性加大，电力系统的运行环境更加复杂和多变，未来高渗透率可再
生能源的电力系统对灵活性的要求更高。电力系统的灵活规划与运行逐渐成为决定未来大规模可再生能源并
网成败的关键要素。当前的电力规划没有协调统一考虑电源侧、电网侧和用户侧灵活性资源，导致可再生能
源大量弃电，并网成本增加，最终影响电力系统的可靠性。在电力系统规划层面，不仅需要考虑当前和未来
的系统需要，同时要考虑现有发电机组、输电通道、电力用户和储能设施的情况，发掘提升系统灵活性的潜力。
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政策建议

1. 多措并举，充分挖掘“源–网–荷–储”灵活性潜力
中国当前的电力系统整体灵活性不足，难以支撑高比例可再生能源的发展，需要从电源侧、电网侧和用户侧
充分挖掘现有灵活性资源的潜力。电源侧，对于存量的火电机组，需充分发挥现有火电机组的灵活性潜力，
通过改变现有机组的运营模式、进行设备灵活性改造以及创新电厂灵活性发电方式，提升系统的灵活性。电
网侧，需提高现有输电通道的利用率，发挥特高压输电网络的优势，重组电网格局，减少因电网阻塞而产生
的额外灵活性需求。用户侧，可通过电价引导电力需求侧的负荷特性，实现更好的用户侧灵活性调节效果。
对于储能，要优化增量，重视其在电源侧、电网侧和用户侧的协调发展及应用。

2. 控制煤电装机规模和比例，确立中长期电力系统灵活性提升的合理路径
中国目前以火电为主的电力系统灵活性调节能力不足，而可再生能源装机逐年上升，两者呈现严重的不匹配。
从经济和技术方面来看，现阶段进行的煤电灵活性改造可以明显提升系统灵活性。但随着电力系统对灵活性
资源需求的快速攀升，煤电灵活性改造的成本、频繁启停的成本以及相应的环境影响将抬高电力系统的总体
供电成本，且不利于电力系统的低碳转型。因此，依靠大幅增加煤电装机规模来支撑高比例可再生能源发展
并不可取，从长期来看，需要合理控制煤电的装机规模，着重发展气电、储能、需求响应等多种灵活性资源，
促进煤电与可再生能源的协调有序发展。

3. 建立公平的灵活性补偿机制并增加灵活性调节产品来完善电力市场机制，激励灵活性资源发展
需要创建响应时间快的实时市场，将交易时间尺度缩短到分钟级，使市场能够及时迅速地对可再生能源发电
做出价格判断。需要建立公平的灵活性补偿机制，考虑快速爬坡能力、最短向上和向下爬坡时间以及响应准
确度等特性，对灵活性资源进行合理定价，减少对不灵活运行发电厂的激励，实现灵活性资源的优胜劣汰。
未来电力系统运行中，可以采取负荷需求侧管理、备用容量共享、省间互济等手段来“削峰填谷”，并进一
步通过分时电价、尖峰电价等价格机制来引导需求侧用电，削减持续时间极短的尖峰用电，从而减少以满足
短时尖峰用电为动因的新增煤电电源装机和配套电网建设。

4. 以新的电力规划理念引导“源–网–荷–储”灵活性资源发展的协调统一
面对中长期发展可再生能源的需要，应整合“源–网–荷–储”各类型灵活性资源，准确评估未来灵活性需求，
将电力系统灵活性提升目标纳入中长期电力规划，并与国民经济各领域规划有机衔接，促进“源–网–荷–储”
灵活性资源的协调发展。需要根据灵活性需求合理投资电源建设，引导电厂采用更灵活的运营模式。加快扩
大工业、建筑等多领域用户侧资源参与需求响应的规模，完善需求响应资源激励费率以及惩罚措施来加速其
落地实施。重视并加快发展储能，在系统规划层面协调优化“源–网–荷–储”各类型灵活性资源。除电化学
储能外，还应协调水利、市政等领域更好地发挥储水、储气和储热等相对成熟技术的作用，从而实现储能在
更大范围的协调优化。
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电力系统
灵活性01
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关于电力系统的灵活性，国际上尚无统一定义。国际能源署（International Energy Agency，IEA）认为电力
系统灵活性是指在一定经济成本约束下，电力系统快速响应供需两侧大幅度功率与电能波动的能力，对于能
预见、不能预见的变化和事件迅速反应，负荷降低时降低出力，负荷上升时提高出力 8。北美电力可靠性协会
（North American Electric Reliability Corporation，NERC）认为电力系统的灵活性是指利用系统资源满足负
荷变化的能力 9。许多学者也对电力系统灵活性给出了各自的定义，例如文献 10将灵活性定义为电力系统在供
给和需求方面应对波动性和不确定性，并同时在合理成本下保持供电可靠性的能力。文献 11则将系统灵活性
定义为在一定时间尺度下，电力系统通过优化调配各类可用的灵活性资源，利用合理的成本去适应电源、电
网及负荷随机变化的能力。综上所述，本报告认为电力系统灵活性是指电力系统为了保持电力供需动态平衡，
经济地调用各类灵活性资源以应对电源、电网及负荷不确定性的能力。

电力系统灵活性主要体现在：当不确定性因素造成系统电力供应大于需求时，系统可以“向下调节”减少出力，
从而减少发电被弃，尽快恢复供需平衡；当不确定性因素造成系统电力供应小于需求时，系统可以“向上调节”
增加出力，从而满足负荷需求，避免负荷削减。目前研究发现，电力系统向上灵活性与系统的爬坡能力有关，
对于系统的负荷供应能力有较大影响。向上灵活性不足是导致电力短缺的重要原因。向下灵活性与系统减少
常规机组出力的能力紧密相关，对系统的可再生能源消纳能力有较大影响。向下灵活性不足是造成弃风、弃
光的重要原因。向上灵活性不足和向下灵活性不足原理如图 1-1所示。

1.1 电力系统灵活性的定义

1.2 电力系统灵活性不足的内涵

弃风
弃光

弃风、弃光

向下调节容量不足

向上调节容量不足电
力

0:00 23:59

电力负荷

电力供给

风光供给

向上灵活性不足和向下灵活性不足原理 12 图 1-1
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在建设美丽中国与应对气候变化问题的双重压力下，清洁化变革推动未来建立高比例可再生电力系统成为必
然发展趋势。风能、太阳能等可再生能源的快速发展，使得以火电为主的传统电源系统正向以风电、光伏发
电等为主的清洁电源系统转变。截至 2019年底，全球风电、光伏发电装机容量已经达到 12.03亿千瓦，占全
部电源装机的 34.7%13。国际社会陆续承诺向 100%可再生能源转型，截至 2018年 2月，全球已有超过 100
个城市实现 70%以上的电力需求由可再生能源满足 14。中国也提出到 2050年实现高比例可再生能源发展，
为了实现电力系统低碳转型，预计 2030年和 2050年可再生能源发电量占比将分别达到 50%和 85%以上，
风光发电量占比将分别达到 30%和 60%以上 15。 

受技术更新、成本降低及政策影响，2015年以来中国可再生能源发电快速增长，如图 1-2所示。截至 2019年底，
中国电力总装机容量为 20.1亿千瓦，可再生能源发电装机占 39.5%，其中风电装机容量 2.1亿千瓦，光伏发
电装机容量 2.0亿千瓦；2019年中国总发电量达到 7.3万亿千瓦时，可再生能源发电量为 2.0万亿千瓦时，
占总发电量的 27.9%，其中风电发电量为 4057.0亿千瓦时，占总发电量的 5.5%，光伏发电量为 2243.0亿千
瓦时，占总发电量的 3.1%。

可再生能源的快速发展对电力系统灵活性提出更高的发展要求。过去几年，由于政策机制调动电力系统灵活
性不足，出现了大量的弃风、弃光问题，中国的弃风率在 2016年达到 17.1%；而弃光率在 2014年最高达到
10.5%。2016-2018年间，中国弃风和弃光电量共计 1389亿千瓦时 16。近些年由于可再生能源发电消纳保障
措施的实施和灵活性资源投入加大，弃风弃光率逐步回落到 5%以下。2019年全国弃风电量 169亿千瓦时，
平均弃风率降至 4%；弃光电量 46亿千瓦时，平均弃光率降至 2%17（见图 1-2）。但以风电、光伏发电为代
表的间歇性可再生能源发电出力天然具有波动性，随着其出力占比的逐步提高，系统净负荷波动增大，未来
单纯依靠火电和抽水蓄能的调节容量和调节能力无法满足系统安全运行的灵活性要求。电力系统灵活性不足
制约可再生能源消纳的问题尚未得到根本性解决。

1.3 高比例可再生能源与电力系统灵活性

2011-2019年中国风光发电量及弃风弃光率变化情况图 1-2
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长期以来，可再生能源被认为是电力系统中不确定性因素的源头，但随着风电、光伏发电由分散、小规模开发、
就地消纳的模式向高度集中、大规模开发、大量外送的模式转变，各种电源的时空互补效应能够给部分地区
的电力系统带来一定灵活性。但受制于出力的不确定性，可再生能源提供的灵活性仍具有很大的局限性。

1.4.1 电源侧资源

电源侧灵活性资源包括可控的传统电源（水电、核电、火电）和相对可控可调度的可再生能源（光热、生物质、
地热等）等，其中火电又分为燃气、燃油和燃煤机组。可控传统电源装机容量大、输出稳定，但同时调节能
力较弱、启动时间较长 18，其灵活性调节能力有限，主要灵活性电源特性见表 1-1。

1） 火电
通常情况下燃煤机组不做调峰电源使用，但中国的资源禀赋决定了燃煤机组的主导地位，因此各省尤其是抽
水蓄能电站较少的省份和热电联产机组居多的“三北”地区，均采用燃煤机组和热电联产机组调峰作为提升
电力系统灵活性的必要手段。通过热电解耦、低压稳燃等技术改造，煤电机组的最小稳定出力可以降至 20%-
30%的额定容量，电力系统的向下调节能力有所提升。与燃煤发电机组相比，燃气机组供电效率高、启停时间短、
响应速度快，从调节特性角度来看是最佳的调峰电源。

2） 水电
常规水电利用江河水体中的位能进行发电，按水库调节性能可分为多年调节水电站、年调节水电站、季调节
水电站、周调节水电站、日调节水电站和无调节能力的径流式水电站等。具有调节能力的水电站具有开停机
迅速、功率调节快等特点，在电力系统中起着调频、调峰和备用的作用 19。

1.4 灵活性资源

表 1-1  主要灵活性电源特性比较

调控时效性 调控幅度 机组爬坡速率

煤电 一般 装机容量 50%-100% 较慢（常规 1-2%/min）

燃气 较好 装机容量 0%-100% 较快（常规 20%/min）

水电 较好 装机容量 0%-100% 最快（常规 50-100%/min）
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1.4.2 电网侧资源

电网是输送电力的载体，也是实现电力系统灵活性的关键。良好的电网建设与运行调度能够保障电力供给的
安全性和可靠性，增强电力系统融合可再生能源发电的能力，利用空间分布特性实现灵活性需求平移，保证
电力资源的高效配置。电网侧主要灵活性资源包括柔性输电、互联互济和微电网。

灵活交流输电系统（FACTS）是一项新技术。它应用大功率、高性能的电力电子元件制成可控的有功或无功
电源以及电网的一次设备等，实现对输电系统的电压、阻抗、相位角等指标的灵活控制，在不改变网络结构
的情况下，使电网的功率传输能力以及潮流和电压的可控性大为提高，可有效降低功率损耗和减少发电成本，
大幅度提高电网灵活性、稳定性、可靠性。

互联互济是指大型电力系统划分为多个区域电网并由联络线连接，区域之间依靠联络线实现电力电量交换。
电网互联互济可以利用各地区用电的非同时性进行负荷调整，减少备用容量和装机容量，更为经济地增强系
统抵御事故的能力，提高电网安全水平和供电可靠性；互联互济还有助于系统承受较大的负荷冲击和电源波动，
改善电能质量，吸纳更多风光波动性电源。

微电网以分布式发电技术为基础，由分布式电源、负荷、储能装置、控制系统等组成，形成模块化、分散式
的供电网络。微电网是一个可以自治的单元，可根据电力系统或微电网自身的需要实现孤岛模式与并网模式
间的无缝转换，有利于提高电力系统的可靠性、电能质量以及灵活性。微电网并网运行时，可以作为大小可
变的智能负荷，能在数秒内做出响应以满足系统需要，为电力系统提供灵活性支撑。

1.4.3 用户侧资源

用户侧电力需求侧管理是电力系统灵活性的重要提供源。它通过采取措施引导用户优化用电方式，不仅可以
平抑用电负荷的波动性、减小负荷的峰谷差、提高电网利用效率，还能够通过调动负荷侧的响应资源来满足
系统灵活性需求，保障系统的安全可靠运行，促进更多可再生能源的消纳。需求侧灵活性资源包括负荷需求
响应（Demand Response，DR）和电动汽车等。

1） 需求响应
需求响应通过对可中断负荷的负荷管理和一定时间内的价格信号或激励机制，改变需求侧负荷原定的用电方
式，实现削峰填谷，提供灵活性。简单来讲，需求响应是通过合理的机制促使电力消费者在用电负荷高峰时
段改变用电行为，停用或转移到其他时段用电。按照不同的响应方式，可将电力市场下的需求响应分为基于
价格的 DR和基于激励的 DR20。基于价格的 DR是指负荷端对零售电价的变化进行响应并调整用电需求，用
户通过经济决策后自愿将用电从高峰时段调整至低谷时段，利用低电价来实现减少电费支出的目的；基于激
励的 DR是指用户与 DR的实施机构签订合同，并明确基本负荷的消费量和负荷削减量计算方法，确定激励
费率及不能履行合同进行响应的惩罚措施。具体实施阶段，机构制定确定的或动态的政策，激励用户在系统
可靠性受到威胁或者电价相对较高时削减负荷，提供灵活性。

2） 电动汽车
电动汽车并入电网不仅可以充电还可以放电，因此可以提供向上和向下灵活性调节能力。通过优化充放电策
略，电动汽车的普及使用可以成为高质量的系统调节资源。由于电动汽车不同类型蓄电池的充放电特性不一，
电力调度部门对电动汽车的放电时间进行统一调度，执行适当的充放电策略有助于实现电力供需平衡。
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1.4.4 储能资源

储能技术作为一种新型技术，在负荷低谷时存储电量，在高峰时释放电量。储能通过对电能供需时间上的平
移提供灵活性，实现削峰填谷、平衡供需，提高系统稳定性。储能技术与可再生能源结合利用时，可以平抑
可再生能源发电的间歇性和波动性，促进可再生能源的消纳。

在电源侧，储能能够提升可再生能源并网特性，提高电网考核分，减少考核损失，同时促进可再生能源根据
电力需求特性、市场价格信号等优化生产运行，减少弃风弃光电量，降低系统辅助服务成本。

在电网侧，储能能够促进可再生能源与电网的协调优化运行。在可再生能源较为集中的区域，电网侧储能可
以发挥其削峰填谷、负荷跟踪、调频调压等功能，改进电力调度方式，加强区域负荷调节优化。

在用户侧，储能可以提高分布式可再生能源发电就地消纳的比例，降低负荷对电网供电的依赖性，提升系统
灵活性。

当前储能技术越来越发达，材料成本逐年下降，为大规模储能的应用提供了良好的基础。电能存储技术分类
如图 1-3所示。

目前，除抽水蓄能技术相对成熟外，其余大容量储能技术仍处于试点示范阶段，且投资成本相对较高，亟待
进一步的技术突破和成本降低。不同储能技术有各自的优缺点，电化学电池储能配置灵活，响应速度快且不
受外部条件限制，但使用寿命有限，成本较高；飞轮储能具有功率密度高、能量转换效率高、使用寿命长、
对环境友好等优点，缺点是储能能量密度低、自放电率较高；电磁储能响应速度快、功率密度高且对环境友好，
缺点是现阶段成本高且存在一些关键技术问题；压缩空气储能技术和抽水蓄能技术都受到环境和材料等外部
条件制约。

未来广泛应用于电力系统的储能技术，至少需达到兆瓦级 /兆瓦时级的储能规模。抽水蓄能、压缩空气储能
和电化学电池储能可达到这一规模，而飞轮储能、超导磁储能及超级电容器等功率型储能技术则很难达到。
未来在储能灵活性资源选择上要综合考虑技术成熟度、成本等多种条件。

电储能

抽水蓄能
动能：飞轮储能

机械能

物理形式
势能

电磁场能

化学形式

电场能：超级电容器

氢储能
锂离子电池

液流电池

压缩空气储能

磁场能：超导磁储能

电池储能
铅酸电池

钠硫电池，等

典型电储能技术分类图 1-3
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1.5.1 市场型灵活性
能量市场按照边际出清价格机制调用资源，天然具有灵活性。计划体制下，为确保电力安全，通常利用常规
电源发电满足负荷需求，电源发电计划提前确定，固定的常规电源发电份额导致可再生能源发电空间受到挤压。
市场机制下，负荷与可再生能源发电预测提前一天完成，预测的出力用于日前市场交易，最大程度去满足电
力电量平衡。日内市场主要是根据风力和光照的变化更新对波动性可再生能源出力的预测，在日前预测的基
础上更新日内交易发电计划，进行提前 15分钟或更早的电力交易。成熟电力市场通过实时电价变化，引导发
电企业主动参与调峰，这一过程在能量市场出清中完成。通常系统负荷较小时电价可能较低，而在系统负荷
较大时电价可能很高，因此调节能力强的机组可以通过在谷时段少发电而在峰时段多发电获得较高的平均电
价。由于日前市场和日内市场的存在，市场参与者几乎可以完全通过能量市场平衡其发用电计划，在能量市
场交易中按照边际机组报价出清。由于可再生能源在能量市场中的报价接近于零，在不同类型机组参与调度
时将优先出清，因此有利于可再生能源的消纳。

单一能量市场不能满足实时电力平衡需求，仍需要辅助服务市场来保证电力系统的瞬时物理平衡。考虑到负
荷和风电出力随机波动所带来的不确定性，一般由在辅助服务市场中购买的备用容量来弥补意外负荷或不可
预料的负荷导致的供需不平衡，减少失负荷情况的出现。备用通常分为三种：一次控制备用、二次控制备用
和三次控制备用。一次备用容量是在干扰发生 5秒内启用，其作用是稳定电网频率，启动时间为 30秒；二次
控制备用是在首次功率变化后 30秒内召集备用提供商，平衡控制区域，使电网频率回到标称值，取代一次备
用，启动时间为 5分钟；三次控制备用是在干扰发生 15分钟后手动启用，不完全取代二次控制备用，启动时
间为 15分钟。具体备用作用机理如图 1-4所示。高比例的可再生能源也会增加供需平衡的波动性和不确定性，
与发电强烈波动且非同步的电力系统中的频率控制和电压控制相关的挑战，需要快速调频和快速爬坡等辅助
服务产品来解决，辅助服务市场此时便可以发挥关键作用，优先调动更高水平的灵活资源（如储能和需求响应）。

1.5 灵活性相关机制

15分钟

一次备用

二次备用

三次备用

TCRCRPCR

频
率

时间

市场备用容量作用机制 21图 1-4
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1.5.2 规划型灵活性

电力系统长期以来保障运行安全的基本方法是通过配置充裕的备用容量满足最大波动量来保障电力平衡。而
在高比例可再生能源系统中，源荷波动叠加导致灵活性需求剧增，同时，部分常规电源被可再生能源替代进
一步减少了灵活性电源，单纯靠备用电源保障系统安全成本昂贵且不可行。未来大规模备用容量的提升将限
制系统的向下调节能力，因此，电力规划理念应加强“灵活性平衡”约束考量，必须充分挖掘“源–网–荷–储”
各个环节的调节潜力参与平衡，建立灵活性需求与供给的平衡。同时，厘清不同类型、不同口径电源在电力
供给中的合理定位，制定行之有效的电力规划，让电力系统具备“天生的”灵活性。

电力系统“灵活性平衡”应从“源–网–荷–储”多时间尺度、多维度考虑灵活性资源的投资决策，真正以资
源规划和灵活性需求一起考虑电力规划。未来电力系统应针对灵活性不足类型及其时间尺度开展电源结构优
化，重塑能源系统，将电、热、气之间的互转互济作为满足系统灵活性的最基础保障，优先消纳可再生能源；
长远看应提高输电系统对灵活性资源的承载能力；大力推动需求侧响应，充分挖掘负荷侧灵活性；大规模应
用储能，实现日调节、月调节和年调节储能设施的有机结合，进一步提升系统灵活性。



中国电力系统灵活性的多元提升路径研究 13

中国电力系统
灵活性资源现状02

2019年，中国风电装机和太阳能发电装机占全球风电总装
机和太阳能发电总装机的比例分别达到了 34%和 35%，均
为世界第一。随着可再生能源平价时代的到来，其装机容
量及发电量将不断提高，大规模可再生能源的接入给电力
系统的灵活性提出了更高要求。当前中国电力系统调节灵
活性欠缺、电网调度运行方式较为僵化等现实情况难以发
挥电源清洁高效消纳的优势，区域用电用热矛盾突出，优
化调度全额消纳可再生能源难度较大。
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1） 电源侧资源现状
当前，中国电力系统中灵活调节电源配比较低，与可再生能源装机世界第一的现状不匹配，煤电机组灵活性
改造仍有较大空间。同时，中国可再生能源资源富集地区具有调节性能的水电、抽水蓄能和燃气电站等灵活
电源比重低，系统灵活性不足。受机组性能设计、煤电电价机制等因素影响，中国燃煤机组最大调峰幅度普
遍设定为 50%，常规机组的最小负荷和爬坡率指标远远落后于丹麦、德国等领先国家水平，特别是“三北”
地区“以热定电”的供热机组比重大，冬季调峰能力十分有限。中国电源侧灵活性资源主要包括深度调峰改
造后的煤电、气电和水电，各种资源特性如表2-1所示。从提升系统灵活性潜力的角度来看，气电因其启停速度、
调节能力的优势，技术上可以作为调峰电源的最优选择。

2） 电网侧资源现状
目前中国各级电网协调发展，增强了能源配置能力。东北 500千伏主网架结构、华北“两横一纵”交流特高
压主网架、西北 750千伏主网架、华东特高压环网、华中东四省电网与川渝藏电网异步的互联、南方电网“八
交十直”的西电东送主网架，共同构成了中国坚强的网架系统，基本形成了西电东送、北电南送的特高压输
电网络，大幅提升了能源配置能力和电网安全供电水平。

截至 2018年底，全国 220千伏及以上输电线路长度 73.3万公里，其中，交流线路 69.1万公里，直流线路
4.2万公里。220千伏及以上变电设备容量 40.2亿千瓦，其中交流变电设备容量 36.9亿千瓦，直流换流容量
3.4亿千瓦。另外，2019年最新统计显示，全国电网投资 5373亿元，新增 220千伏及以上输电线路长度 3.77
万千米，新增 220千伏及以上变电设备容量 2.2亿千瓦，新增直流换流容量 3200万千瓦（见表 2-2）。

2.1 技术型灵活性资源现状

表 2-1  灵活性资源的特性

灵活性资源 煤电深度调峰改造 气电 抽水蓄能 电源侧储能

优点 深度调峰技术手段成熟，可
普遍适用于煤电机组，改造
后的机组最小出力可达到额
定出力的 20%-30%

1. 启停速度快，100%全
负荷启动只需 9-10min

2. 占地少，用水量少
3. 适合在可再生能源富集
区对系统进行调节

4. 适合在负荷中心建设

100%全负荷启动
需 2-3min

1. 响应速度快，充放
电时间为毫秒级

2. 可多次调节

缺点 1. 响应调节速度慢，冷启
动需 5小时

2. 改造后的机组煤耗增加，
寿命缩短，污染增加

1. 建设投资成本高
2. 天然气价格高

受选址条件约束和
经济性限制，建设
规模有限

1. 受技术条件限制，
目前尚不具备大规
模建设条件

2. 建设投资成本高
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目前中国建成了多个特高压可再生能源专项输电工程，但由于火电、风电等电源的发展与电网发展在时间上
的不同步不协调、送端和受端承受能力不同，实际输送新能源电量不及预期。2018年榆横至潍坊特高压、锡
盟送山东、浙福特高压、蒙西至天津南特高压年输送电量最低达 29.2亿千瓦时，最高达 78.9亿千瓦时，但均
无新能源发电量输送。一些特高压输电线路年输电量非常大，而输送新能源的电量却占比很低。锡泰直流和
吉泉直流的年输送电量高达 53.2和 47.6亿千瓦时，但新能源输送电量仅为 0.4和 1.1亿千瓦时，占比分别为
0.75%和 2.31%。

3） 用户侧资源现状
2013年以来，北京、上海、江苏等地区陆续开展需求响应试点，充分挖掘电力需求侧资源参与电网调度的潜力。
其中，江苏针对部分工业空调用户首次尝试了实时通知下的需求响应项目，为建立需求响应参与系统调频项
目起到了示范引导作用。2014-2018年中国削峰响应试点实施情况如表 2-3所示 23，可以看到每年度削峰响应
试点实施情况不一，其中 2016年削减负荷和削减电量较高，但总体仍处于起步阶段，响应规模和稳定性仍难
以满足需求。2019年山东 55家电力用户达成削峰需求响应 2104兆瓦，填谷需求响应 827兆瓦 24；2019年河
南省季节性需求响应共有 145家企业参与，其中 77家为有效响应（有效响应指电力客户实际响应负荷量大于
合同响应量的 120%），响应规模 352兆瓦 25。江苏 2019年 7月 30日单次需求响应参与者包括普通用户 452
户和负荷集成商 13家，削减用电负荷 4020兆瓦，创下单次削减负荷新纪录。

电动汽车作为分布式储能可通过有序充电、V2G（Vehicle-to-Grid）等方式参与电力系统调峰、调频等辅
助服务，为电力系统提供一定规模的灵活性。近年来中国电动汽车发展迅速，截至 2019年底，中国新能
源汽车保有量超过 381万辆 26，连续五年占据世界第一，充电基础设施建设也日益加速，已建成充电桩数
量超过 120万 27。

注：表中激励费用数据不包含江苏省 2015年的激励费用

表 2-2 全国 220千伏及以上输变电发展情况 22

截至 2018年底 2019年新增 合计

输电线路长度（万公里） 73.3 3.77 77.07

变电设备容量（亿千瓦） 40.2 2.2 42.4

表 2-3 中国 2014年 -2019年度削峰响应试点实施情况

截至 2018年底 2019年新增 2019年新增 2019年新增 2019年新增 合计

2014 1 34 0 55.00 27.50 5.50

2015 18 2440 28 2160.56 1214.81 3427.22

2016 9 3313 27 4191.00 2827.00 8601.50

2017 1 20 4 26.00 26.00 39.00

2018 6 1731 9 1734.48 1494.81 1060.11

2019山东 - 555 - 2103.952 - 6311.856

2019河南 - 77 - 351.9 - -
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中国目前开展的电力交易以省间中长期交易为主，不能准确实时地反映市场中灵活性资源的需求量和价格。
目前新疆、甘肃、内蒙古、吉林等多个省份通过低于上网电价的交易价格开展新能源与火电打捆、发电权置
换等方式向外输送新能源电量，一定程度上缓解了弃风弃光问题。但是这种电力中长期交易时间尺度大、跨
度长，交易通常按月进行，容易出现新能源出力预测与实际发电不符的现象，不能在价格和时间上更准确地
体现消纳新能源所需要的灵活性。国外的许多电力市场将交易时间频率提高到了五分钟，通过实时新能源发
电监测，对实时电力价格进行最佳预测，从而降低电力市场的总运行成本，也更适合整合高渗透率的可再生
能源。

现有的“三公”电力调度机制不再适应能源转型下的电力系统需要。电网调度机构主要以年、月、周、日为
周期制定电力运行计划，优化日前、日内和实时调度运行的潜力还没有充分挖掘，而风电、光伏发电的大规
模接入，极大增加了日内调度计划调整的频次和工作量，需要优化调度运行、提高风光消纳的技术手段和管
理措施 30。完善的电力市场机制可以进一步释放灵活调节能力，并减少新建煤电机组需求，提升可再生能源
消纳水平。

中国电力辅助服务包括调频、调峰、无功调节、备用、黑启动服务等多个品种，但目前在市场建设初期，各
地主要围绕调峰、部分地区辅以调频开展辅助服务市场建设。目前较为成熟的是调峰辅助服务市场和调频辅
助服务市场。国外成熟的电力市场一般通过现货市场中的实时平衡市场或平衡机制实现调峰。通过实时电价
变化自然引导发电企业主动参与调峰，这一过程在能量市场出清中完成。

4） 储能资源现状
储能灵活性资源主要为抽水蓄能和电化学储能。《水电发展“十三五”规划（2016 - 2020年）》中指出，“十三五”
期间全国新开工抽水蓄能电站 6000万千瓦左右，2020年抽水蓄能装机容量达到 4000万千瓦 28。然而，此前
规划兴建的 6000万千瓦抽水蓄能电站至今仍有大部分未能完成。截至 2018年底，中国抽水蓄能装机容量为
2999万千瓦，仅占当年电源总装机的 1.6%29。累计的储能装机中，电化学储能容量 107.3万千瓦，其他储能
容量 23.7万千瓦。目前，中国已经在张家口、内蒙古等地开展了多个电源侧大型新能源与储能联合的示范项
目。项目具备风、光、储联合发电七种组态运行方式，通过可再生能源加储能，实现功率波动小于 5%/10min，
计划跟踪偏差小于 3%，AVC合格率大于 95%，可以达到一定的平滑出力、削峰填谷以及电网调频调压目的。
近些年，中国部分地区为了解决尖峰时段电力短缺问题已经开始在电网侧建设储能项目。2017年 9月，江苏
镇江 3台燃煤机组退役，补缺口的 2台燃气机组无法按计划建成投运，因此采用了建设电网侧储能“充电宝”
的方式来填补夏季用电高峰时段的电力缺口，最大限度地保障生产和生活用电。虽然储能成本还比较高，但
在时间紧、任务重、新建电源来不及的情况下，采用建设储能的方式既可以保障尖峰短时用电需求，同时也
可以减少煤电装机需求，并提高全系统运行效率。

2.2  市场型灵活性现状
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现有的五年期电力规划没有同步配置灵活性资源，一定程度上制约了能源转型下的可再生能源发展。依照《电
力发展“十三五”规划》，“十三五”期间中国风电新增投产 0.79亿千瓦以上，太阳能发电新增投产 0.68亿
千瓦以上，至 2020年全国风电装机达到 2.1亿千瓦以上，太阳能发电装机达到 1.1亿千瓦以上 31。但是这种
定量规划与电力行业所处的发展阶段并不相符。截至 2018年底，风电已基本完成“十三五”规划装机目标；
光伏发电经过 2017年的爆发式增长后，也于 2018年初完成了“十三五”规划目标。电源规划没有及时配套
规划输电通道和灵活电源，最终造成可再生能源基地不得不面临“弃风弃光”和煤机停运的局面，在一定程
度上灵活性资源的缺乏拖缓了可再生能源发展进程。

现有的电力规划没有实现电源侧、电网侧和用户侧的统一，没有整合分析灵活性资源现状和供需能力，不能
够适应高比例可再生能源发展的需要。在目前中国的电力规划中，电源侧的灵活性资源配置落后于可再生能
源的发展速度；电网侧需要继续完善配电网络接入分布式可再生能源的就地消纳利用，强化省际间电网联络，
打破壁垒，最大化利用富余资源；用户侧需要挖掘需求响应资源，直接或间接削减负荷，以维持系统可靠性，
增强实时系统灵活性。总体来说，“源–网–荷–储”多时间尺度、多维度的一体化、协调化的“灵活性平衡”
规划，必须成为未来的电力规划思路，以满足高比例可再生能源并网对系统灵活性的需求，进而促进电力系
统成功转型。

为了增强电力系统的灵活性，减小峰谷负荷差，中国在 2006年提出了一种新的电力辅助服务产品――“调峰”。
在中国，用电高峰时需要投入在正常运行以外的发电机组以满足需求，这是常规调峰。传统的调峰手段主要
分水电机组调峰和火电机组调峰两大类。一般火电机组最小出力为额定出力的 70%，燃气电厂最小出力为额
定出力的 50%。系统的调峰是调频之外的向上与向下的出力变化（15分钟到小时级），以保持系统的实时平衡。
而深度调峰就是受电网负荷峰谷差较大影响而导致各发电厂降出力、发电机组超过基本调峰范围进行调峰的
一种运行方式。深度调峰的负荷范围通常低于电厂锅炉的最低稳燃负荷。

在 2016年，《东北电力辅助服务市场专项改革试点方案》、《东北电力辅助服务市场运营规则（试行）》陆
续颁布，将火电深度调峰（即火电出力调节到额定出力 50%以下）定义为“有偿调峰服务”。东北调峰辅助
服务市场自 2014年建成以来运行良好，华东、华北、西北调峰辅助服务市场已进入试运行，并推出了深度调
峰辅助服务激励燃煤热电联产机组灵活运行。与 2016年相比，2017年东北地区的可再生能源发电量增长了
22%，而装机容量仅增长了 2%，说明深度调峰辅助服务市场机制的建立实现了一定预期效果。2018年，东
北区域常态新挖掘火电调峰潜力 400万千瓦以上，全网风电受益电量共计 179亿千瓦时，有效促进了风电消纳，
缓解了东北电力系统低谷调峰困难局面，促进了电力系统安全稳定运行。

中国将有偿调峰均纳入辅助服务市场是基于电力现货市场还没有建立完善的现状，深度调峰实际上是由燃煤
发电机组提供的，却又需要所有电源分摊费用，这并没有体现市场的激励机制。同时，煤电机组增减出力的
响应时间较长、爬坡速率较慢，难以充分满足系统灵活性的需求，需要引入新型的灵活性爬坡产品来应对系
统需求。因此，完善辅助服务市场建设是改革过渡期推动系统灵活性提升的重要举措，而在未来竞争性电力
市场中，有偿调峰应逐渐退出辅助服务市场，由于波动性可再生能源带来的系统可靠性不足和灵活性不足可
以通过电网经济调度、辅助服务市场的新产品来弥补。

2.3 规划型灵活性现状
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《电力发展“十三五”规划》要求在“十三五”期间完成共计2.2亿千瓦的煤电灵活性改造项目。其中三北地区（东
北、华北、西北）热电联产机组改造约 1.33亿千瓦，纯凝机组改造约 8200万千瓦；其他地区纯凝机组改造
约 450万千瓦。改造完成后，增加调峰能力 4600万千瓦，其中“三北”地区增加 4500万千瓦。截至 2019年底，
中国仅完成火电灵活性改造 5775万千瓦 32，不到“十三五”电力规划目标的 30%。

1） 政府多方面积极促进火电灵活性改造
中国电力系统调节灵活性欠缺、电网调度运行方式较为僵化等现实造成了系统难以完全适应新形势要求，大
型机组难以发挥节能高效的优势，部分地区出现了较为严重的弃风、弃光和弃水问题，区域用电用热矛盾突出。
为实现中国提出的非化石能源消费比重目标，保障电力安全供应和民生用热需求，需着力提高电力系统的调
节能力及运行效率。政府从负荷侧、电网侧、电源侧多措并举，提供政策指导和支持（见表 2-4），重点增
强系统灵活性、适应性，破解可再生能源消纳难题，推进绿色电力发展。

火电灵活性改造包括运行灵活性和燃料灵活性，如图 2-1所示。运行灵活性主要是指深度调峰能力、快速爬
坡能力和快速启停能力，其中深度调峰能力是指火电机组具有较大的变负荷范围（具体技术路径见附录Ⅰ），
对于热电机组是指通过热电解耦减少高峰热负荷时机组出力的能力。燃料灵活性是指使用适应力强的煤种，
掺烧生物质例如秸秆、木屑等。

2.4 中国火电灵活性改造现状

火电灵活性改造介绍图 2-1

运行灵活性

深度调峰

快速爬坡

快速启停

純凝机组

火电灵活性改造

燃料灵活性

热电解耦热电联产机组

灵活性煤种、掺烧
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2） 中国火电灵活性改造试点
2016年，国家能源局下发了第一批和第二批煤
电灵活性改造试点项目清单，共计 22个，规模
在 1800万千瓦左右，其中 15个项目位于东北
三省。在这 22个火电项目中，仅有 2个涉及纯
凝机组改造，其余均为供热机组灵活性改造。
22个项目中的 8个火电项目已经改造完成。

在这 22个火电厂灵活性改造试点项目中，采用
最多的是热储能技术，占比达到 65%，其中采
用单罐热水储能技术的电厂有 7个，采用电热固
体储热和电极锅炉项目的电厂有 6个，采用低压
缸零出力技改的电厂有 2个，采用汽轮机低压缸
高背压改造的电厂有 1个，涉及制煤和稳燃脱硝
系统改造的电厂有4个。各改造技术占比如图2-2
所示。

火电灵活性改造试点项目技术路线情况图 2-2

表 2-4  政府促进灵活性改造的政策

时间 机构 文件

2016.03 五部委   关于印发《热电联产管理办法》的通知

2016.06 国家能源局 《提升火电灵活性改造示范试点工作》

2016.06-07 国家能源局 《关于下达火电灵活性改造试点项目的通知》

2016.07 国家发改委、国家能源局 《关于印发〈可再生能源调峰机组优先发电试行办法〉的通知》

2016.11 国家发改委、国家能源局 《电力发展“十三五”规划（2016-2020年）》

2017.08 国家能源局东北监管局 《关于征求〈东北电力辅助服务市场运营规则补充规定〉》

2017.11 国家发改委、国家能源局 《解决弃水弃风弃光问题实施方案》

2017.11 国家能源局 《完善电力辅助服务补偿 (市场 )机制工作方案》

2018.03 国家发改委、国家能源局 《关于提升电力系统调节能力的指导意见》

2018.04 国家能源局 《煤电应急调峰储备电源管理指导意见（征求意见稿）》

2018.08 国家能源局、生态环境部 《关于印发 2018年各省（区、市）煤电超低排放和节能改造目标任务的通知》

2018.12 国家发改委、国家能源局 《清洁能源消纳行动计划 (2018-2020年)》

热水储能
36%

稳燃脱硝改造
18%

电热储能
27%

高背压改造
5%

磨煤机改造
5%

低压缸零出力
9%
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3） 火电灵活性改造进展
实现机组灵活性改造并不单单是确定改造目标和技术方案，政策导向下的调峰补偿机制也调动了煤电灵活性
改造的积极性。中国辅助服务市场是行政导向，辅助服务产品的定价仍是行政定价，服务补偿费用是由风电、
核电以及出力等于或高于有偿补偿基准的火电按发电量的比例承担，并对每类发电厂的发电量规定了折算系
数。当前一批火电机组作为可再生能源消纳调峰机组，在试点示范的基础上，落实火电机组深度调峰补偿机
制，调动了火电机组调峰积极性。以东北调峰辅助服务市场实行报价补偿机制为例，根据其辅助服务报价规
则，火电机组负荷率在 40% - 50%之间时，报价范围在 0 - 0.4元 /kWh。由于在实际操作中深度调峰资源稀缺，
因此灵活性改造的电厂往往以价格上限报价，按 0.4元 /kWh补偿；当机组负荷率低于 40%时，按 1元 /kWh
进行补偿。在实际补偿情况中，从电力辅助服务补偿费用的结构上来看，中国电力辅助服务补偿主要是调峰
补偿费用，2018年调峰补偿费用占比高达 35.46%33。

调峰补偿机制一定程度上推动了煤电灵活性改造，但仍存在一些问题。在“三北”地区的带动下，江苏、山东、
山西、甘肃、新疆、福建等地也都先后建设了符合各地实际情况、各具特色的电力调峰辅助服务市场，相关
的火电灵活性改造工作也在持续推进中。以“三北”地区为例，截至 2018年 11月，“三北”地区煤电灵活
性改造容量为 4069万千瓦，其中东北地区 2378.5万千瓦，华北地区 1133.5万千瓦，西北地区 557万千瓦。
得益于电力辅助服务机制，东北地区的火电灵活性改造完成量占“三北”地区完成量的近 60%，受益于此，
2019年上半年东北三省弃风电量减少了 3.9亿千瓦时。但风电多发、火电少发使风电企业的电力辅助服务分
摊费用大幅上涨。由于华北和西北地区政策相对滞后，煤电灵活性改造进程相对缓慢 34。
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灵活运行也会降低煤电机组的寿命，增加运营成本。厚壁部件受热应力的影响较大，这种影响在较高的出力
变化和多次启动的情况下会更加明显。在进行灵活运行时，老旧燃煤发电厂的寿命会明显下降，电厂的累计
年寿命消耗将从 0.4%提高到了 3.24%（增加 8倍）。然而，从整个系统的经济性角度来看，灵活性提升增加
了可再生能源的占比，从而节约了燃料成本，远高于煤电机组灵活性增加的资本成本，预计到 2025年每年整
体可节约超过 50亿元 37。

随着中国燃煤机组的大型化和可再生能源电力的大量并网，300MW级和 600MW级的燃煤机组成为调峰主
力，这些主力机组在不同的负荷率下的供电煤耗、CO2排放因子、污染物排放因子的变化情况如表 2-5所示。
可以看出，在 35%负荷时，300MW和 600MW级机组的净烟气的 NOx排放因子比 100%负荷时分别升高约
10%和 100%，且分别在 85%负荷和 65%负荷达到最低值。SO2排放因子随负荷降低略有下降。冷态启动阶
段的污染物排放量较大，一方面是由于点火至并网阶段燃料燃烧产生污染物，但不能发电；另一方面是由于
低负荷阶段污染物脱除装置（如脱硝装置、电除尘装置）不能很好地投入，导致烟气排放污染物浓度较大。
净烟气的NOx和粉尘排放因子都远大于调峰运行阶段的排放因子，而 SO2排放因子较调峰运行阶段则小一些。
300MW级机组启动过程 NOx排放量大约为机组额定工况下运行 8小时的排放量，而 600MW级机组则可达到
额定工况运行 13小时的排放量 35。因此，当机组参与深度调峰时，应重点考虑低负荷下 NOx排放因子增大
的效应；当机组参与启停调峰时，应该重点考虑启动过程 NOx排放量对大量可再生能源接入产生减排效应的
影响。

2.5 火电深度调峰改造的负面影响

表 2-5火电机组污染物排放因子表 36

负荷率
600MW级机组污染物排放因子 /(g/kWh) 300MW级机组污染物排放因子 /(g/kWh)

NOx SO2 粉尘 NOx SO2 粉尘

35 0.1659 0.0524 0.0214 0.1345 0.0423 0.0109

45 0.114 0.0531 0.0185 0.1296 0.0451 0.0102

55 0.0864 0.0545 0.0159 0.1258 0.047 0.0096

65 0.0761 0.0565 0.0142 0.123 0.0482 0.0091

75 0.0765 0.0591 0.0134 0.1214 0.0486 0.0086

85 0.0808 0.0624 0.0134 0.1208 0.0483 0.0082

100 0.0796 0.0686 0.0151 0.122 0.0464 0.0077
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电力系统灵活性
技术经济性评估03
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3.1.1 气电

为保障系统灵活性，气电是一种必不可少的调峰电源。燃气机组可以在实现快速启停的同时，不受最小出力
约束。中国天然气大部分依靠进口，对外依存度超过 45%，综合考虑气源条件、发电成本和碳减排，中国天
然气发电应以调峰电站为主，充分发挥气电调峰优势，同时在有条件的地区发展综合利用效率较高的分布式
天然气能源系统。目前集中式气电的投资成本约为 3300元 /kW，LCOE约为 0.72元 /kWh38。

3.1.2 需求响应

用户侧提供的电力系统灵活性依赖于需求响应。需求响应由于引入了市场的调节机制，用户的参与程度最高，
参与形式最为丰富，在节能、负荷调整方面效果最好。一般来说，由于用电效益的规模递减效应，再加上工
商业电价一般要低于居民用电价格，工商业用户需求响应的单位实施成本要比居民用户需求响应低。《广东
省 2019年电力需求响应方案（征求意见稿）》指出，市场化交易电力用户参与需求响应的服务费价格标准定
为 20元 /千瓦 •天，非市场化交易电力用户参与需求响应的服务费价格标准定为 10元 /千瓦 •天。其中需
求响应用户包括参与广东省电力市场化交易的用户、2500kVA及以上容量的大工业用户、负荷集成商（售电
公司）三类。2019年广东省电力需求响应工作在全省形成峰时一般地区负荷约 3%、重点地区负荷约 5%需
求的机动调峰能力，全省用户侧机动调峰能力总量达到 500万千瓦时左右 39。

3.1.3 储能

通过配置合理规模的储能，能够抑制间歇
性可再生能源输出功率的波动，提高电能
质量，对于接纳风电、光伏发电等间歇
性可再生能源发电入网具有重要意义。
从提供灵活性的角度来看，储能通过对
电能供需时间上的平移来丰富电力系统
运行的灵活性。储能装置参与调峰，主
要是在负荷低谷时段储能，在负荷高峰
时段放电。常见储能装置主要包括超导
储 能（Superconducting Magnetic Energy 
Storage, SMES）、超级电容器（Super 
Capacitor, SC）、蓄电池、压缩空气储
能（Compressed Air Energy Storage, 
CAES）等。各类型储能的特性如表3-1所示。

目前常用作储能电站建设的是磷酸铁锂电
池和三元电池，其市场价在 1600元 /kWh-
2000元 /kWh，新建能量型储能系统的价
格在 1800元 /kWh左右，功率型储能系统
的价格在 2000-3000元 /kW。

3.1 典型灵活性资源技术经济特性

表 3-1几种储能方式的功率、响应时间及应用方向
储能类型 额定功率 响应时间 应用方向

机
械
储
能

抽水蓄能
电站

100-
5000MW

10-40min 日负荷调节、频率控制和系统
备用

压缩空气
储能

100-
300MW

6h-20h 调峰发电厂、系统备用

飞轮储能 5kW-
1.5MW

15s-1min 调峰、频率控制、UPS、电能
质量调节、输配电系统稳定性

微压缩空
气储能

10-50MW 1h-4h 调峰

电
磁
储
能

超导储能 10kW-
1MW

1-5min UPS、电能质量调节、输配电
系统稳定性

超级
电容器

1-10kW 1s-1min 电能质量调节、与柔性输配电
技术相结合

电
化
学
储
能

铅酸电池 1kW-
50MW

1s-1min 电能质量控制、系统备用电源、
黑启动、UPS/EPS

先进电池，
如锂

1kW-
10MW

1s-1min 平滑负荷、备用电源

液流电池，
如 ZnBr

10-100kW 1-2min 分布式可再生能源系统稳定性、
用户侧平滑负荷，备用电源
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3.2 灵活性提升技术经济性比较

从电源侧资源来看，煤电机组启停时间较长、爬坡速率较低、调节成本较高，通常作为基荷电源，能够提供
的灵活性有限。提升燃煤机组爬坡速度投入的资金也因项目而异。以 300MW机组进行灵活性改造的情况来看，
提高 15%的调节能力需要约 300-500元 /千瓦的改造成本 40。部分能够快速响应的火电如燃气机组，能够提
供高质量的灵活性，但目前实际应用的燃气机组数量较少，且运行和调节成本较高。燃气机组造价成本约为
3300元 /千瓦，相对来看提升灵活性的经济性较差。调节性能好的抽水蓄能电站具备发电、调峰、调频以及
备用等功能，能够快速响应负荷变化。抽水蓄能电站的经济性取决于地形地质条件、基本建材价格、设备价格、
建设监理方式等因素，随着人工、材料等成本的上涨，目前抽水蓄能电站单位千瓦投资大约在 5000元左右。
因此，随着间歇性可再生能源发电滲透率的不断提升，需要挖掘和配置多种类型的发电侧灵活资源。
从电网侧来看，中国电力系统灵活性受地理空间和输电容量限制，可再生能源发电中心与负荷中心距离较远，
而跨省跨区的电网输电能力有限，因此由于电网灵活性不足导致的弃风、弃光问题比较严重。采用电网互联、
扩大平衡区域范围的方式可以实现空间的扩展和互补，提供系统灵活性。

从用户侧来看，由于负荷的复杂性，电力需求侧管理在全国范围均存在技术成熟度不高的现状，用户侧的负
荷控制手段、管理平台建设、激励机制等多个方面均需要进行大量的投入。考虑推广费用和相关智能设备以
及管理平台成本后，单位千瓦投资在 200-400元，且不确定性较高。

从储能来看，除抽水蓄能外，一般的锂离子电池储能系统受电池价格影响，单位投资成本目前在 1600-2000
元 /千瓦左右。储能的响应速度在毫秒级，且具有上下调节能力，一般储能的充放电能力为额定的 90%-
95%，具有良好的调节性能。

举例来看，以提高系统 4.5万千瓦的调节能力为基准，各种灵活性资源的成本计算结果如表 3-2所示。煤电
深度调峰灵活性改造不仅能大幅改善向下灵活性，所需成本投入也是最低的，能够带来系统可靠性改善的同时，
更能促进风、光消纳，因此，对于现阶段来说，煤电灵活性改造属于大规模提升电力系统灵活性的现实性举措。
从经济性来看，储能仅次于煤电，是提升系统灵活性的另一可选举措，但储能技术未来发展还存在诸多不确
定性，如电池价格的变化和充放时间，其投资经济性是当前影响其大规模应用的主要障碍。而气电和抽水蓄
能由于建设成本高和资源条件限制，在经济性方面要落后于煤电深度调峰灵活性改造和储能，发展空间较小。
综合灵活调节能力和经济性来看，现阶段煤电深度调峰灵活性改造优于气电、储能和抽水蓄能。未来可根据
成本下降和技术能力提升情况，将气电、储能、需求响应和电网互济纳入电力规划之中，综合规划提升电力
灵活性。

表 3-2 灵活性资源经济性比较

增加 4.5万千瓦的调节能力

灵活性资源 煤电深度调峰改造 气电 抽水蓄能 储能

资源成本（万元） 1350-2250 14850 22500 8000-10000
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电力系统灵活性
提升路线04
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当可再生能源在电力系统中的占比逐渐扩大时，对调峰电源的需求也逐渐升高，而对于以煤炭为主要一次能
源的中国而言，高调节性的煤电厂就成为了最为现实的可行选择。为确定煤电中长期的合理规模，有序进行
煤电供给侧改革，需要明确煤电功能定位。具体来说，大容量高参数的先进煤电机组要充分发挥高能效优势
作为基荷电源运行，可以进一步通过提供热、汽、水等综合能源服务来提高能源利用效率；通过完善的辅助
服务产品设计，保障 300-600MW亚临界机组科学合理地发挥灵活性辅助服务作用，实现存量机组由电量型
机组向电力型机组转变；运行年限较长的 200MW及以下常规纯凝机组，符合能效、环保标准的将逐步向备
用和辅助服务机组转型，不符合能效环保标准的则将逐步退出市场。

4.1 煤电规模与电力系统灵活性的关系

基于中国的电力结构和技术限制，未来一段时间高比例可再生能源电力系统的安全运行仍需要煤电支撑。当
煤电规模被控制在一定范围内，煤电和可再生能源之间可形成协作关系，但当煤电规模超过一定阈值，两者
之间就会发展成为竞争关系，如图 4-1所示。

一定规模的煤电
系统灵活性
提升

系统灵活性
降低

可再生能源 超过一定阈值的煤电

煤电规模与系统灵活性的关系图 4-1

4.2 提升电力系统灵活性的市场机制

总的来看，煤电灵活性改造通过各种技术手段提高了煤电机组出力的下限，使得煤电机组能够参与深度调峰，
增强系统灵活性，但电力调峰辅助服务市场仅满足了当下的客观需求，仍存在局限性。东北深度调峰市场在
解决东北供热季调峰问题上取得了很大的成功，引导发电企业进行灵活性改造，整体调峰能力大大提高。已
形成成熟的电力现货市场的国家，并未针对调峰辅助服务设置单独的补偿，主要是采取现货市场的边际价格
出清机制，通过不同时段的价格信号，来引导市场成员在高峰和低谷时段调整出力，以经济手段实现资源的
优化配置。中国电力现货市场刚刚起步，市场化机制较为复杂，尚需较长的建设时间，且试点工作中未将调
峰辅助服务作为市场组成部分，短期无法依靠现货市场全面反映灵活性改造成本，难以有效引导发电企业实
施灵活性改造。电力调峰辅助服务市场作为创新性的机制，填补了电力现货市场建立与完善前的空窗期，不
仅具有鲜明的中国特色，而且也切实满足了当下的客观需求。
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煤电深度调峰带来的低负荷运行时 NOX排放因子升高的环境影响仍需要考虑，同时，随着高比例可再生能源
接入电力系统，现行的行政导向调峰服务必然无法继续满足调峰需求，煤电机组可能需要频繁启停，由此造
成的启停成本也需重视。因此，进一步满足系统灵活性要求的资源以及运行机制需要继续探索。

美国加州独立系统运行机构（CAISO）和中部独立系统运行机构（MISO）提出了一种全新的电力市场产品，
即灵活调节产品（Flexible Ramping Product，FRP），指可控资源在给定响应时间内的爬坡、滑坡能力，用
于满足实时调度中 2个时刻之间的净负荷变动。FRP主要用于提高实时调度中的系统运行灵活性，以减轻间
歇性可再生能源发电渗透率较高的电力系统在维持实时平衡时所面临的压力。任何在实时市场进行能量报价
的可调度资源都可以提供 FRP，其可提供的产品数量取决于容量大小和调节速率，产品形式为给定响应时间
内（如 5分钟）该资源为满足系统净负荷变动而进行爬坡和滑坡的调整 41,42。运行备用只在系统出现事故时
被调用，调用频率比较低，而 FRP则用于每一次实时调度且几乎连续进行；运行备用只有向上一个方向，而
FRP则有独立的向上、向下两个调节方向。随着电力系统中间歇性可再生能源发电渗透率的提高，系统需要
挖掘更多的灵活性资源，风电、电动汽车、可中断负荷、储能等资源都可以提供 FRP，参与辅助服务市场的
竞争。因此，丰富中国的辅助服务产品也是未来提高系统灵活性的重要措施。

4.3 电力系统灵活性提升路线图

当前在中国实际的电力系统调度中，一般只利用传统发电机组提供灵活性调节。发电侧实行“三公”调度模
式，用户侧根据《有序用电管理办法》，由调度机构执行避峰、限电、拉闸等手段削减负荷。《发电厂并网
运行管理实施细则》和《并网发电厂辅助服务管理实施细则》两个细则对承担辅助服务的企业进行一定补偿。
虽然中国总体上还处于可再生能源发电渗透率不太高且电力市场建设仍在探索的阶段，辅助服务市场对于电
力灵活性调节产品有限，FRP尚未受到重视，但 FRP为消纳可再生能源发电提供了有力手段。如图 4-2所示，
现阶段由于煤电灵活性改造的经济性高于调峰气电，中国仍需继续加快煤电机组灵活性改造进度，全面考虑
效率、排放、寿命等关键因素，一方面通过加装储热装置，实现“热电解耦”运行；另一方面通过对锅炉和
汽机本体进行改造，增加机组热电比、降低供热强迫出力。同时也要在部分地区合理部署气电，新增储能装置，
部署更多灵活的、快速出力的电源来快速填补灵活性激增需求，增强系统调峰能力。在电网侧也要进一步发
挥电网的资源配置与互济效益，依托锡盟至泰州、酒泉至湖南、山西至江苏、扎鲁特至山东、准东至华东等
多条电力外送通道，实现跨省跨区联合消纳可再生能源。用户侧进行需求响应的直接成本小，也是现阶段提
升系统灵活性的措施之一。
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电源侧

结合新形势下保障国家能源安全、大力发展可再生能源的趋势，促进可再生能源消纳刻不容缓，中长期需要
通过考虑灵活性的电力规划、合理的电力市场设计和辅助服务机制，增加灵活性调节产品，挖掘潜在的灵活
性资源，提升高渗透可再生能源发电接入电力系统后应对安全稳定运行的能力。

煤电机组灵活性改造

近期 中期 长期

电网侧

用户侧

辅助服务

优化调度运行

储能

气电

新型灵活性调节产品

电网互济

需求响应

可
再
生
能
源
渗
透
率

时间

将灵活性资源纳入电力规划，完善电力市场机制

电力系统灵活性提升路线图图 4-2
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吉林省电力系统灵活性
提升案例研究05
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中国“三北”地区的间歇性可再生能源发展迅速，其中吉林弃风率最高曾超过 30%，系统灵活性不足是可再
生能源发展的主要制约。随着吉林省风电建设预警由红色转为绿色，吉林省的风电装机将进一步增长，届时
电力系统对于灵活性的需求将日益增加。吉林省属于供热地区，该省热电联产机组居多，无灵活性调节能力
强的燃气机组，负荷峰谷差不断拉大和供热季供热面积大幅增加后，省内电源若调节能力有限，更是会加剧
电力系统灵活性短缺的现象。

吉林省电力系统装机总体呈现冗余的现象，煤电机组以供热为主，利用效率低，过剩情况严重。截至 2018年底，
吉林省全口径煤电机组装机占总发电装机容量的 60.5%，占火电机组装机容量超过 90%。目前吉林省风力资
源丰富，全省潜在开发量约 20000万千瓦，可装机容量约为 5400万千瓦。截至 2018年底，吉林省风电装机
已占全部电源装机的 17%，如图 5-1所示。吉林省太阳能资源丰富，全省多年平均日照时数为 2200小时 -3000
小时，太阳能资源总体属于二类地区。吉林省光伏装机发展迅速，由 2015年的占比 0.26%增加到 2018年的
占比 5%。截至 2018年底，光伏装机容量达 514万千瓦，如图 5-1、5-2所示。吉林省水电开发程度很高，
截至 2018年底，全省水电装机容量 377.23万千瓦，占全部电源装机的 13%。按照“十三五”规划情景，到
2020年底，规划建设的燃气装机为 90万千瓦，风电装机将占 21%，如图 5-1所示。各类储能仍处于起步阶段。

受电力规划不协调、市场激励系统调峰能力不足等因素影响，全省风电消纳能力受限，未能达到可再生能源
全额保障收购小时数，弃风情况较为普遍，风力发电能力被大量闲置。2016年，吉林 III类资源区实际利用小
时数与最低保障收购年利用小时数偏差超过 480小时 43。2011年到 2016年吉林省弃风电量呈上升趋势，从
6.69亿千瓦时增至 29亿千瓦时，弃风率从 2011年的 14%增至 2016年的 30%，如图 5-3所示。2016年起，
吉林省通过实施一系列的措施来增加可再生能源消纳能力，包括新建吉林至扎鲁特电力外送工程和进行火电
灵活性改造试点项目建设。吉林省风电利用小时由显著低于全国平均水平开始趋近全国平均水平，弃风率降
至 2017年的 21%，弃风情况有所改善。

吉林省电源装机情况图 5-1

常规水电 燃煤生物质 抽水蓄能风电 燃气光伏

2015年

13%

67% 62% 49%

17%
17%

21%

10%
11%5% 13%

0.26% 2% 2%
3%

2%

1% 1%

2018年 规划情景
2020年

4%

数据来源：中国电力企业联合会，《电力工业统计资料汇编》
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按照“十三五”规划，吉林省在 2020年底将要实现风电装机占比 21%的目标，但由于吉林省热电联产机组
占比高，供热期为了保证民生供热实行以热定电方式运行，系统最小出力难以压缩，导致风电即使在大风期
发电空间也十分有限。吉林省的煤电机组最小出力调节能力有限，最低出力仅可降至 50%。此外，煤电机组
启停时间也是影响调节能力的重要因素。吉林省燃煤机组的启停时间一般在 3-5小时之间，启停时间长导致
系统无法及时满足可再生能源并网时向下调节的需求。整体来看，吉林省煤电机组冗余且调节能力匮乏，无
调节能力强的燃气机组，缺乏消纳高比例可再生能源的能力。

吉林省风电、光伏装机容量情况

吉林省历年弃风情况

图 5-2

图 5-3
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从电网侧来看，吉林省主干网架仍需加强，省间电网输电能力有待提高。吉林省“十三五”期间呈现电力富
余状态，对外省输送电量较大，一定程度上提高了风电消纳能力。吉林省现已有的跨区输电线路有：蒙东电
网通过 500千伏交流输电通道向吉林电网送电 30万千瓦，黑龙江电网通过 500千伏交流输电通道向吉林电网
送电 300万千瓦，吉林电网通过 500千伏交流输电通道向辽宁电网送电 300万千瓦，吉林电网通过扎鲁特 -
青州直流输电通道汇集电力 300万千瓦（见表 5-1），跨区输电提高了吉林省风电消纳能力，弃风现象得到改善。
未来随着规划风电装机规模的增加，仍需继续增强省间电网输电能力，提高输电通道的利用率，提高电力系
统灵活性。

从用户侧来看，吉林省未来用户侧灵活性的程度可由多种因素共同决定，最突出的因素有电力市场化的成熟度、
智能电表与智能电网技术的支撑能力、储能的规模以及可调动的电动汽车的数量等。吉林省现有的调度计划
安排，不论从发电侧还是用电侧，仍然采用的是具有计划经济特征的管理方式，各类灵活性资源缺乏主动参
与系统平衡调节的积极性。

总的来看，吉林省现有的电力系统灵活性调节能力不能满足未来可再生能源发展的速度和规模。现行的“三公”
调度模式以保障各类发电机组的利用小时数、完成既定的年度发电量计划为主要目标，使现有的发电机组并
不愿意主动向系统提供备用服务、调峰服务等其他服务。一些能效较高、调节能力较强的机组在调度过程中
并未获得优势，从而使机组也缺乏积极性来提升能效和调节能力。当出现电力供需紧张时，调度机构直接采
用避峰、限电、拉闸等强制性手段来削减负荷，以达到发用电平衡的目的，对被迫限制用电甚至停电的用户
目前尚未形成合理的经济补偿机制，并未有效释放用户侧资源的潜力。从电力市场的发展现状来看，现行的
深度调峰辅助服务定价补偿方式并不合理，火
电机组参与辅助服务市场的补偿应该包括机组
的容量成本补偿、电量成本补偿、以及机组参
与辅助服务市场后的机会成本与合理收益。可
再生发电机组分摊过多调峰费用也不利于可再
生能源的发展。辅助服务市场机制缺乏有效激
励，难以发挥利用现有的灵活性资源和引导中
长期灵活性资源的投资规划，保障系统灵活性
的充裕。本报告以吉林为例，通过电力系统运
行模拟对灵活性进行定量分析，希望能够为“三
北”和其他地区的灵活性提升提供参考。

表 5-1吉林省与区外受电（＋）/送电（—）关系表

输电通道（单位：万千瓦） 2018年输电电量

1. 500千伏及以下交流           30        

   1.1 蒙东送吉林           30

   1.2 黑龙江送吉林           300

   1.3 吉林送辽宁         -300

2. 直流         -300

   2.1 扎鲁特 -青州（汇集）         -300

合计         -270
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5.1 生产模拟与系统灵活性定量评估方法

电力系统调度运行模拟技术是电力系统规划评价的重要手段，其思路是基于时序负荷曲线，分别进行可再生
能源的出力模拟、电源检修安排，在此基础上考虑电网的一系列运行约束与调度规则，进而考虑多类型电源
相互协调的机组组合计算，实现对电网长时间运行情况下的精细化、逐日、小时级连续的“全景”模拟，根
据逐日运行模拟结果计算系统运行成本，实现对未来系统的运行效率评价。

电力系统运行模拟的框架如图 5-4所示。

考虑可再生能源的时序运行模拟框架主要包括输入数据、计算环节、模拟结果三大部分。输入数据部分根据
吉林电网电源现有的装机，结合系统负荷、调度运行方式形成电力系统运行边界条件。在计算环节部分，电
源检修计划安排模块根据系统负荷与系统检修规则安排机组检修，同时考虑不同区域、不同类型电源检修安
排之间的互补协调，保证检修计划的合理性；可再生能源运行模拟模块根据可再生能源资源（如风资源、太
阳能辐照条件）的随机特性及可再生能源装机情况，模拟可再生能源的随机运行方式，生成符合可再生能源
出力随机性、波动性与时空相关性的一系列出力时间序列；逐日运行模拟模块根据输入的边界条件、机组检
修计划以及可再生能源随机运行方式，考虑火电和可再生能源的运行特性，以日为单位模拟系统的调度运行。
模拟结果部分根据日运行模拟得到的机组出力信息，统计机组发电量、系统运行成本、启停成本等评价指标。

电力系统运行模拟框架图图 5-4

间歇性能源
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机组检修
计划安排

水电中长期
发电计划
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结果统计

逐日运行模拟
（考虑间歇性能源出力的全时段

安全约束机组组合）

输入数据 输出数据

负荷预测信息 发电平衡信息
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机组运行参数 间歇性能源切除电量

电网规划信息

线路与断面运行参数 系统运行成本

间歇性能源资源信息

间歇性能源规划参数
线路与断面潮流

系统运行参数设定 排放与环保指标
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在基准情景中，煤电占据了出力主导地位，如图 5-5所示。基准情景下部分煤电机组进行深度调峰灵活性改造，
机组出力可以降至额定的 30%，在一定程度上接纳了更多的风电，风电发电量相较于基准情景提高了 0.64亿
千瓦时，弃风电量由 3.75亿千瓦时减少到 3.11亿千瓦时，如表 5-4所示。

表 5-2 吉林省电力系统灵活性评价情景设置（MW）

 情景设置 煤电 风电 光伏 煤电灵活性改造 气电 储能 需求响应

1 基准情景（18%可再生） 13430 4846.7 1032 0 0 0 0

2 18%可再生 +煤电灵活性改造 13430 4846.7 1032 3020 0 0 0

3 18%可再生 +气电 13430 4846.7 1032 0 604 0 0

4 40%可再生 +煤电灵活性改造 13430 10420.7 2214 3020 0 0 0

5 40%可再生 +煤电灵活性改造 +气电 13430 10420.7 2214 3020 604 0 0

6 40%可再生 +多种灵活性资源 13430 10420.7 2214 3020 604 1000 147223

5.2 吉林省电力系统灵活性定量评价

本报告基于吉林省的用电负荷、电源情况、需求响应等其他相关要素，模拟了 6种吉林省电力系统运行情景
如下，具体情景设置见表 5-2。
① 基准情景（可再生能源渗透率约为 18%），模拟结果如图 5-5所示。
② 基准情景下煤电机组进行深度调峰灵活性改造：假设 3020MW煤电机组经过灵活性改造后可以达到的
最小技术出力为 30%；

③ 基准情景下等煤电灵活性容量置换为气电：3020MW的煤电机组进行灵活性改造可以提升 604MW的调
节能力，该情景直接将其等容量置换为 604MW气电；

④ 40%可再生能源渗透率下加入煤电灵活性改造：将 3020MW的煤电机组进行深度调峰灵活性改造；
⑤ 40%可再生能源渗透率下加入煤电灵活性改造和气电：在 3020MW煤电机组进行深度调峰灵活性改造
的基础上加入了 604MW的气电；

⑥ 40%可再生能源渗透率下加入煤电灵活性改造、气电、储能、需求响应多种灵活性资源：包含 604MW
的气电，3020MW的经过深度调峰灵活性改造的煤电机组。同时假设需求响应规模可达高峰负荷的 5%，
设置年度需求响应 310小时并根据峰谷时段负荷新建储能设施 1000MW/6000MWh，模拟结果如图 5-6
所示。

本文所参照的可再生能源渗透率按照可再生能源总可发电量与总用电量的比值进行计算，详细计算公式见
附录Ⅱ。吉林省可再生能源渗透率 18%的具体参数设计：吉林省 2018年的用电量为 64,797,592MWh，最
大用电量为 11,045MWh。根据 2018年吉林省的实际电源装机以及供热约束保留了 13430MW的煤电装机、
4846.7MW的风电装机和 1032MW的光伏装机。根据国家能源局发布的 2018年风电及光伏运行情况可知，吉
林省全年风电满发小时数为 2207小时，光伏满发小时数是 1322小时。吉林省可再生能源渗透率 40%的具体
参数设计为：全年负荷以及煤电装机容量不变，电力系统中的风电和光伏装机容量分别增长为 10420.7MW和
2214MW。
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气电可以实现 100%的出力调节，从模拟结果来看，基准情景下气电可以接纳更多风电，风电发电量相较于
基准情景提高了 2.32亿千瓦时，弃风电量从基准情景的 3.75亿千瓦时减少到 1.44亿千瓦时。光伏发电量占
比为 3.39%，没有弃光现象发生。同时，气电机组的加入也可以大幅减少煤电机组的启停调峰次数，煤电机
组启停次数较基准情景时减少 84.47%，启停成本可下降 87.50%，如下表 5-3所示。因此，从技术角度来看，
同等规模的灵活性调节容量气电的灵活性调节能力明显优于煤电机组深度调峰灵活性改造；从投资角度来看，
气电的投资成本远高于煤电灵活性改造成本；从运行启停角度来看，煤电灵活性改造的启停次数和成本远高
于气电。

当可再生能源渗透率达到 40%时，由图 5-6可以看出，第一个负荷高峰时段是早上 7点至 10点，此时系统
需要煤电机组快速启动增加向上调节能力，但通常煤电机组的启动时间较长，不能够及时响应系统需求，同
时随着启停次数的增加，会造成除检修以外的更多的启停成本，也会给煤电机组的寿命造成一定程度上的影响。
同时，部分煤电机组进行深度调峰灵活性改造已经无法满足系统向下灵活性调节需求，弃风电量达到 64.12
亿千瓦时。

40%渗透率下冬季典型日吉林省电力系统运行情况

基准情景下冬季典型日吉林省电力系统运行情况

图 5-6

图 5-5
功
率
（

M
W
）

功
率
（

M
W
）

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

1

1

7

7

13

13

15

15

3

3

9

9

16

16

19

19

5

5

11

11

20

20

23

23

2

2

8

8

14

14

17

17

4

4

10

10

18

18

21

21

6

6

12

12

22

22

24

24

负荷

负荷

光伏

光伏

风电

风电

常规火电

常规火电

时间（h）

时间（h）



中国电力系统灵活性的多元提升路径研究36

气电 储能

可再生能源渗透率 40%下，在煤电机组灵活性改造的基础上加入气电，能够一定程度上减少弃风电量，弃风
电量减少至 59.71亿千瓦时，如表 5-4所示。由于煤电启停成本高且爬坡时间长，系统选择启停成本较低且
可以快速启停增减出力的燃气机组更多地进行启停调峰，燃气机组启停次数较基准情景时增加 868.29%，启
停费用也增加 850%，但煤电机组启停次数较气电加入前下降了 12.62%。

可再生能源渗透率 40%下，考虑煤电机组灵活性和气电基础上，加入储能、需求响应多种灵活性资源后，弃
风电量明显减少，风电发电量也有所增加，对比仅进行煤电机组深度调峰灵活性改造成效显著。风电发电量
提高了25.59亿千瓦时，风电发电量占全部发电量的比例也由40.57%提升至44.62%；光伏发电量占比为7.25%，
不存在弃光；此时煤电机组启停次数和启停成本分别下降 27.19%和 25%；燃气机组启停次数仅增加了 9.76%，
如表 5-3所示。

由于灵活性资源增强了系统向上、向下的调节能力，系统会依据经济竞争力改变调度顺序。而可再生能源通
常以边际成本低的优势，以零报价上网来获得市场份额，因此在系统成本最小化的调度原则下，系统会使更
多波动性可再生能源电力并网，同时减少化石能源发电，提升了可再生能源的消纳量。在负荷不变情况下，
高可再生能源渗透率情景下的电力系统处于冗余状态，煤电机组容量过剩，大量发电机组闲置停机，从而增
加了大量的煤电机组闲置成本。40%渗透率加入多种灵活性资源情景下，煤电机组的闲置成本相较基准情景
增加了 13.03%，如表 5-3所示。需求响应在用电高峰时期能够起到“削峰”作用，加入需求响应后，系统负
荷相当于削减了一部分，如图 5-7所示。如橘色线条所示，高峰时段的需求响应可以直接降低峰值负荷，减
少向上灵活性调节需求。煤电机组一直保持最小出力，且一部分机组保持停机状态。气电能够快速启动并响
应系统调峰需求，储能也能够在两个尖峰时段放电保证尖峰负荷需求。可以看出煤电灵活性改造、气电、储
能和需求响应多种灵活性资源的合力为电力系统提供了更多的调节能力，也减小了煤电机组调节的负担。
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总的来看，煤电灵活性改造是现阶段有效提升电力系统灵活性的可选举措，其能够有效提升系统向下调节能力，
降低机组启停成本，经济性也较气电好。但未来随着可再生能源的进一步发展，仅依靠煤电灵活性改造和气
电无法满足可再生能源消纳的需求，需要多种灵活性资源的参与，气电、储能、需求响应和电网互济可以在
负荷高峰时刻和低谷时刻快速改变出力，与风电、光伏发电出力特性相协调，使得系统能够在更加经济的情
况下保持运行的安全性和可靠性。

表 5-3 吉林省电力系统灵活性评价模拟成本

 
情景

煤电机组年
启停次数增
减比例

煤电机组
启停成本
增减比例

燃气机组
启停次数
增减比例

燃气机组
启停成本
增减比例

煤电机组
闲置成本
增减比例

煤电机组灵
活性改造成
本（亿元）

燃气机组
资本成本
(亿元 )

1 基准情景（18%可再生） 100.00% 100.00% / / 100.00% 0 0

2 18%可再生 +

煤电灵活性改造
-25.24% -37.50% / / -0.14% [1.8, 3.01] 0

3 18%可再生 +气电 -84.47% -87.50% 100.00% 100.00% -0.88% 0 19.87

4 40%可再生 +

煤电灵活性改造
-59.22% -66.67% / / -6.06% [1.8, 3.01] 0

5 40%可再生 +

煤电灵活性改造 +气电
-71.84% -75.00% 868.29% 850.00% 2.51% [1.8, 3.01] 19.87

6 40%可再生 +

多种灵活性资源
-86.41% -91.67% 9.76% 0.00% 13.03% [1.8, 3.01] 19.87

表 5-3 吉林省电力系统灵活性评价模拟成本

 情景 年风电发电量
(亿 kWh)

年弃风电量
(亿 kWh)

年光伏发电量
(亿 kWh)

年弃光电量
(亿 kWh)

年风电
发电量占比

年光伏
发电量占比

1 基准情景（18%可再生） 148.01 3.75 21.97 0 22.84% 3.39%

2 18%可再生 +

煤电灵活性改造
148.65 3.11 21.97 0 22.94% 3.39%

3 18%可再生 +气电 150.33 1.44 21.97 0 23.19% 3.39%

4 40%可再生 +

煤电灵活性改造
262.91 64.12 46.99 0 40.57% 7.25%

5 40%可再生 +

煤电灵活性改造 +气电
267.31 59.71 46.99 0 41.25% 7.25%

6 40%可再生 +

多种灵活性资源
288.50 38.53 46.99 0 44.62% 7.25%
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结论及
政策建议06
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6.1 研究结论

第一，不同类型灵活性资源发展各异，“源–网–荷–储”灵活性潜力有待进一步释放。
在电源侧，已建成的煤电机组通过热电解耦、低压稳燃等技术改造可将最小稳定出力降至 20%-30%的额定容
量，但其爬坡速率较慢。煤电灵活性改造已经得到试点发展，但改造规模仍然不足，灵活性潜力没有完全释
放。在电网侧，电网互联互济可以利用各地区用电的非同时性进行负荷调整，减少备用容量，改善电能质量，
更为经济地增强系统抵御事故的能力，消纳更多风光波动性电源，提高电网安全水平和供电可靠性。但是，
当前电网利用率较低，灵活性调节能力没有完全释放。在用户侧，需求响应可以激励用户在系统可靠性受到
威胁或者电价相对较高时削减负荷，提供灵活性。但当前需求响应仅在少数省份得到试点实践利用，有待进
一步推广。储能也可以利用充放灵活的特性，调节负荷峰谷差，但当前发展规模有限。

第二，综合灵活调节能力和技术经济性来看，仅靠火电灵活性改造难以支撑中长期电力系统灵活性提升。
现有的灵活性技术手段中，火电灵活性改造不仅能大幅改善系统向上和向下灵活性，而且单位千瓦投入仅高
于需求侧管理，在改善系统可靠性的同时，能够促进可再生能源的大规模消纳。然而，面向未来高比例可再
生能源的电力系统，仅依靠火电灵活性改造无法充分满足灵活性需求。与煤电机组相比，燃气机组供电效率
高、启停时间短、爬坡速率快，从调节特性来看是最佳的调峰电源，随着未来建设成本和气价的下降，气电
将为电力系统灵活性提供有力支撑。电网灵活互济、需求响应和储能的发展均能显著提升电力系统的向上和
向下灵活性，其中电网灵活互济技术日渐成熟，技术经济性具有一定优势。在高渗透率算例中，加入多种灵
活性资源较仅依靠煤电灵活性改造，弃风电量将可减少 39.9%，煤电启停次数和启停成本分别下降 27.19%
和 25%。因此，综合调节能力和经济性而言，火电灵活性改造属于现阶段提升电力系统灵活性的可行举措，
但对于未来中长期电力系统灵活性需求来说，需要着重发展气电、储能、需求响应等灵活性资源。

第三，面向未来高比例可再生能源的电力系统，现有的电力市场机制限制了系统灵活性的提升。
以吉林省为例，现有的煤电机组深度调峰灵活性改造可以减少煤电机组启停，增强其向下调节能力，其深度
调峰费用能够在辅助服务市场通过行政手段进行补偿。但在未来高可再生能源渗透率的情况下，仅通过煤电
深度调峰无法满足灵活性需求，现有的辅助服务市场机制也无法激励其他机组积极参与系统灵活性调节。需
要通过电力市场价格机制激励气电、储能、需求响应等多种灵活性资源依据负荷变化进行出力调节，同时在
辅助服务市场也应引入灵活性调节产品，各种资源可以通过市场竞争的方式，在弥补实时调度灵活性不足问
题的同时获取一定的经济收益。因此，完善电力现货市场和辅助服务市场对于提升电力系统灵活性必不可少。

总体来看，当前的电力规划未实现“源–网–荷–储”灵活性资源的协调统一，难以适应高比例可再生能源发展需要。
由于供给侧可再生能源的波动性和不确定性加大，电力系统的运行环境更加复杂和多变，未来高渗透率可再
生能源的电力系统对灵活性的要求更高。电力系统的灵活规划与运行逐渐成为决定未来大规模可再生能源并
网成败的关键要素。当前的电力规划没有协调统一考虑电源侧、电网侧和用户侧灵活性资源，导致可再生能
源大量弃电，并网成本增加，最终影响电力系统的可靠性。在电力系统规划层面，不仅需要考虑当前和未来
的系统需要，同时要考虑现有发电机组、输电通道、电力用户和储能设施的情况，发掘提升系统灵活性的潜力。
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6.2 政策建议

1. 多措并举，充分挖掘“源–网–荷–储”灵活性潜力
中国当前的电力系统整体灵活性不足，难以支撑高比例可再生能源的发展，需要从电源侧、电网侧和用户侧
充分挖掘现有灵活性资源的潜力。电源侧，对于存量的火电机组，需充分发挥现有火电机组的灵活性潜力，
通过改变现有机组的运营模式、进行设备灵活性改造以及创新电厂灵活性发电方式，提升系统的灵活性。电
网侧，需提高现有输电通道的利用率，发挥特高压输电网络的优势，重组电网格局，减少因电网阻塞而产生
的额外灵活性需求。用户侧，可通过电价引导电力需求侧的负荷特性，实现更好的用户侧灵活性调节效果。
对于储能，要优化增量，重视其在电源侧、电网侧和用户侧的协调发展及应用。

2. 控制煤电装机规模和比例，确立中长期电力系统灵活性提升的合理路径
中国目前以火电为主的电力系统灵活性调节能力不足，而可再生能源装机逐年上升，两者呈现严重的不匹配。
从经济和技术方面来看，现阶段进行的煤电灵活性改造可以明显提升系统灵活性。但随着电力系统对灵活性
资源需求的快速攀升，煤电灵活性改造的成本、频繁启停的成本以及相应的环境影响将抬高电力系统的总体
供电成本，且不利于电力系统的低碳转型。因此，依靠大幅增加煤电装机规模来支撑高比例可再生能源发展
并不可取，从长期来看，需要合理控制煤电的装机规模，着重发展气电、储能、需求响应等多种灵活性资源，
促进煤电与可再生能源的协调有序发展。

3. 建立公平的灵活性补偿机制并增加灵活性调节产品来完善电力市场机制，激励灵活性资源发展
需要创建响应时间快的实时市场，将交易时间尺度缩短到分钟级，使市场能够及时迅速地对可再生能源发电
做出价格判断。需要建立公平的灵活性补偿机制，考虑快速爬坡能力、最短向上和向下爬坡时间以及响应准
确度等特性，对灵活性资源进行合理定价，减少对不灵活运行发电厂的激励，实现灵活性资源的优胜劣汰。
未来电力系统运行中，可以采取负荷需求侧管理、备用容量共享、省间互济等手段来“削峰填谷”，并进一
步通过分时电价、尖峰电价等价格机制来引导需求侧用电，削减持续时间极短的尖峰用电，从而减少以满足
短时尖峰用电为动因的新增煤电电源装机和配套电网建设。

4. 以新的电力规划理念引导“源–网–荷–储”灵活性资源发展的协调统一
面对中长期发展可再生能源的需要，应整合“源–网–荷–储”各类型灵活性资源，准确评估未来灵活性需求，
将电力系统灵活性提升目标纳入中长期电力规划，并与国民经济各领域规划有机衔接，促进“源–网–荷–储”
灵活性资源的协调发展。需要根据灵活性需求合理投资电源建设，引导电厂采用更灵活的运营模式。加快扩
大工业、建筑等多领域用户侧资源参与需求响应的规模，完善需求响应资源激励费率以及惩罚措施来加速其
落地实施。重视并加快发展储能，在系统规划层面协调优化“源–网–荷–储”各类型灵活性资源。除电化学
储能外，还应协调水利、市政等领域更好地发挥储水、储气和储热等相对成熟技术的作用，从而实现储能在
更大范围的协调优化。
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附录

附录 I 火电灵活性改造的技术路线
科学高效制定改造技术路线是当前火电机组灵活性改造的重点。火电灵活性改造之于火电领域是一场革
命，更是对中国能源技术创新的一场严峻考验，如何实现燃煤机组在低负荷下的安全稳定运行，“灵活”
开展灵活性改造是必须要攻克的课题。提高火电灵活性主要是指增加火电机组的出力变化范围，响应负
荷变化或调度指令的能力，多数情况下是指增加火电机组在低负荷时的稳定、清洁、高效运行能力。燃
煤机组灵活性改造面临着很多问题，涉及到制煤、锅炉、汽机、辅机、控制系统等多个方面，可谓牵一
发而动全身，针对机组自身的运行特性以及调峰目标幅度，科学高效制定改造技术路线是当前火电机组
灵活性改造的重点。

（1） 纯凝机组改造技术路线
纯凝机组具有低负荷运行能力强，负荷调节灵活的优势。纯凝工况灵活性提升技术路线主要包括深度调
峰和快速响应。其中深度调峰包括四方面的改造路径：锅炉侧、汽机侧、环保侧和控制侧（见图 1）。快
速响应除主汽节流调节外还包括凝结水节流调节、给水旁路调节。为进一步提升纯凝机组的灵活性就需
要解决制煤、锅炉、汽机、辅机、控制、排放系统的低负荷运行适应性问题。重点需要关注低负荷运行
下的排放和机组寿命问题。

锅炉

深度
调峰

环保

汽机

控制

① 滑压曲线优化
② 末级叶片安全校核
③ 阀门升级改造
④ 寿命检测和评估

① 稳燃技术：等离子点火、
微油点火

② 制粉系统改造：动态分离
器、磨煤机单摩 /双墨运行

③ 风机改造

① AGC协调系统优化
② 过热和再热汽温优化
③ 锅炉燃烧优化控制

① 宽负荷脱硝：省煤器给水
旁路、烟气旁路、分级省
煤器、省煤器热水再循环

纯凝机组的灵活性改造技术路线图 1
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1） 储热水罐 /熔盐罐
该技术是通过设置热水罐、熔盐罐等存储热量，作为电网负荷较低时机组供热抽汽的补充或热量的存储，间
接实现热电解耦。以热水储热为例，根据实际需求，在电网高峰时段，增加供热抽汽加热热网循环水并存储
在储热罐中，电网低谷时，由储热罐储存的热水对外供热；也可在电网低谷时，机组不深调负荷，增加供热
抽汽加热热网循环水并存储在储热罐中，在电网高峰时段时由储热罐储存的热水对外供热，增加上网电负荷，
典型案例有国家电投通辽第二发电厂。

2） 电极锅炉 /固体电储热锅炉
该技术是指在电源侧设置电锅炉、电热泵等，在低负荷抽汽供热不足时，通过电热或电蓄热的方式将电能转
换为热能，补充供热所需，从而实现热电解耦。电锅炉在国外也有广泛的应用，主要用于电网中富余的“垃
圾电”的消化，而在中国东北地区，受电力辅助调峰市场奖励机制的影响，也有少量电厂采取合同能源管理
的模式开展电锅炉供热改造，实现热电解耦，典型案例有吉林国电投白城电厂、华电丹东金山电厂。

3） 切除低压缸
切除低压缸进汽供热技术，又称“低压缸零出力供热技术”。低压缸切除运行（切缸）技术指通过低压缸导
气管蝶阀的开关控制低压缸在“零出力”与“满出力” 运行模式间切换。供热机组在用电低谷阶段，通过关
闭中低压缸导气管蝶阀，切除低压缸全部进汽，使低压缸“零出力”并在真空条件下以背压供热方式运行，
实现机组深度调峰，对供热能力的提升优于高背压改造技术。具体实施环节包括更换可完全密封液压蝴蝶
阀、新增末级叶片温度测点、新增低压流通部分冷气蒸汽系统或低压缸喷水减温系统等。对于 300MW等级
机组，改造后相同主蒸汽量条件下，采暖抽汽流量每增加 100t/h，供热负荷增大约 71MW，电调峰能力增大
约 50MW，发电煤耗降低约 36g/kWh。典型案例有华能临河发电厂、辽宁东方发电厂。

（2） 热电联产机组改造技术路线
对于热电联产机组来说，“以热
定电”方式导致机组出力难以降
低，特别是在弃风弃光严重的三
北地区热需求大，热电机组占比
高，供热季调峰十分困难。改变
供热地区电力发展现状的关键在
于对机组进行热电解耦改造，而
热电解耦改造主要包括以下几条
技术路线（见图 2）44,45,46。

热电联产机组改造技术路线图 2

热电
解耦
技术
路线

热水罐 /熔盐罐

电极锅炉 /固体点储热锅炉

高背压改造

切除低压缸

汽轮机旁路供热

余热供热
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4） 高背压改造
高背压供热是指在高背压下以排汽进行供热的技术。机组高背压运行时背压压力升至 50kPa以上、凝汽器的
真空度降低，使得凝结水温度达到 80-85℃水平，热网循环水出入水温分别为 50℃及 80℃左右水平。对于热
负荷较大机组，单纯提高背压无法满足热网循环水温度需求，因此高背压（低真空）改造技术还需要进行其
他改造，可分为单转子、双转子互换以及双背压技术三种 47。典型案例有国电投燕山湖电厂、华电石家庄裕
华电厂。

5） 汽轮机旁路供热
旁路供热技术主要是指汽轮机高、低压旁路联合供热，利用高压旁路将部分主蒸汽减温减压旁路至高压缸排汽，
经锅炉再热器加热后，从低压旁路（中压缸进口）抽汽对外供热。利用机组旁路供热提高热电联产机组深度
调峰系统，包括：仅高压旁路运行供热、仅低压旁路运行供热、高低压旁路联合供热和旁路系统增容供热改造。
高低旁路联合供热方式其调峰能力、供热能力与高压旁路抽汽供热方案一致，即对于 200MW热电联产机组，
有 60t/h新蒸汽通过高低压旁路对外供热，可降低电功率 15.36MW，增加供热 20.25MW。典型案例有国电哈
尔滨热电厂、大唐辽源发电厂。

6） 余热供热
余热供热包括烟气余热回收和循环水余热回收。烟气余热回收加热热网回水，增强机组供热能力。循环水余
热回收是指采用吸收式热泵技术，采用吸收式热泵技术抽取部分蒸汽驱动热泵回收循环水余热，增强机组供
热能力。

表 1热电解耦改造路径对比

改造路径 原理 优势 不足

热水 /熔盐储热 在热网侧设置蓄热罐系统，削
弱热 -电负荷的时间耦合程度

对原系统改造程度小、供
热经济性好

占地面积大、对系统长期低负荷
调峰适应能力弱

电热泵 /电锅炉供热 在发电侧设置电热锅炉利用电
作为供热热源实现热电解耦

对原系统改造程度小、热
电解耦能力强

投资高、经济性差

切除低压缸 切除低压缸进汽用于供热 投资少、运行方式灵活、
供热效益好

需要对机组长期低负荷运行的安
全性及机组寿命影响进行评估

高背压改造 在高背压下以排汽进行供热 内部改造工作量小，运行
成本较低

低负荷运行时易发生鼓风现象

汽轮机旁路供热 汽轮机旁路将高参数蒸汽减温
减压后对外供热

投资少、停机不停炉，热
电解耦能力强

供热经济性差、对设备运行可靠
性要求较高

吸收式热泵 抽取部分蒸汽驱动热泵回收循
环水余热，增强机组供热能力。

制热量大 灵活性小
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（3） 快速启停 /爬坡改造路径
改善纯凝机组爬坡率、快速响应负荷变化，通常采用凝结水截流技术优化汽轮机凝气汽出口阀门或者提
高燃料热值的办法，其中燃料热值越高，机组爬坡能力越强，但经济性较差，采用快速改变凝结水至除
氧器调整门开度来改变凝结水流量，可使整个机组效率提高，经济性明显提高 48。

附录Ⅱ机组组合和经济调度模型
日运行模拟机组组合与经济调度模型中，基于时序负荷曲线以及模拟生成的可再生能源预测出力序列，
建立考虑线路安全约束的确定性机组组合与经济调度模型，实现多种类型的机组、多种约束条件以及多
种调度运行方式的模拟。

对于常规火电机组来说要考虑火电机组调峰深度以及日内是否可启停，建立火电机组的运行约束特性，
包括连续开机停机时间、跟踪负荷能力、最小出力下限等；

对于可再生能源来说要考虑可再生能源的模拟出力，当系统接纳可再生能源产生制约因素时，可以考虑
切除部分可再生能源。

系统发电成本最低的目标函数表示为：

式中：T为优化周期内时段总数；C(Pt)为各类型机组 t时段输出功率为 Pt时的运行成本，下标 c、f、h、p、
w分别表示日内不可启停火电、日内可启停火电、水电、抽蓄、可再生能源；Cw为切除可再生能源成本；
Pt  为 t时段切可再生能源功率；Dt  为 t时段切负荷功率；Vd

 为各节点切负荷损失；Cf 、Cc为机组启停费用； 
、 、 为加权系数，通常情况下为 1，也可以根据需要调整。

通过控制油压、进风量
来改变煤粉燃料量，使
燃料输出量得到更精确
的控制

① 煤粉提前燃烧放热
② 燃料热值越高，爬坡
能力越强

③ 积极性较差

通过精细化操作管理，
提高机组各环节的效率

在安全稳定运行的前提
下，减薄壁厚，提高锅
炉运行效率

快速爬坡改造路径图 3

燃烧煤种
预处理

快读
爬坡
改造

优化制供
粉系统

新型材料
减薄壁厚

优化运行
操作过程

wd d
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考虑的机组类型包括火电、风电以及太阳能光伏发电等，对不同类型的发电机组分别建立运行模拟模型，
并采取适当的模拟方法。

约束条件如下：

1）系统负荷与发电功率平衡约束 

2）火电机组技术出力约束

火电机组的技术出力约束主要包括：火电机
组出力上下限、火电机组爬坡约束以及火电
机组最小开停机时间约束。

式中： 、 、 、 分别为机
组最小出力与最大出力； 为日内不可启停

机组状态变量， 为日内可启停机组 t时段
状态变量； 、 为机组最小开机、关机

时间约束； 、 、 、

分别为机组下爬坡、上爬坡速率。

3）可再生能源出力约束
可再生能源与常规能源的区别在于其出力随机多变、不
可控。在调度运行中，仅根据日前预测值控制出力在预
测值或者以下的范围内运行；同时根据电网运行节能、
环保的要求，在电网能够接纳的情况下要求可再生能源
全额上网。本文对可再生能源的建模中将可再生能源模
拟出力作为其最大可发电出力 ，并在日运行模拟模型
中引入切除可再生能源机制，使模型在系统无法提供调
峰容量，系统备用容量不足或可再生能源送出受阻情况
下切除部分可再生能源出力。

式中： 为 t 时段可再生能源出力；

为 t时段切可再生能源功率。

式中： 、 、 、 、  分别为 t时段日内不
可启停火电、日内可启停火电、可再生能源的出
力； 为 t时段系统负荷。



中国电力系统灵活性的多元提升路径研究46

根据模型的输出内容，在经济方面我们可以得到火电机组的固定运行成本、可变运行成本和启停成本，
由此可以计算度电运行成本和启停成本的变化，不同机组的启停费用见下表 1所示。

在电量平衡方面我们可以得到火电、风电和光伏的发电量、利用小时数以及弃风弃光电量，根据弃风电
量可以计算弃风成本，在电力平衡方面我们可以得到每月的备用容量、火电的盈余，根据火电的空闲容
量和利用小时数可以计算火电的空闲可发电量，从而得到煤电度电闲置成本。具体计算公式如下：

4）备用约束
备用约束可表示为：

式中： 为 t时段的负荷； ， 分别为 t
时段的正备用率与负备用率；约束第一行表
示正备用约束，第二行表示负备用约束。

表 1 各类型机组启停费用

机组类别 单机容量 启停费用（万元 /次）

煤电

1000MW 64 

600MW 48 

300MW 32 

200MW 32 

135MW 16 

气电
390MW 10

180MW 4.8

渗透率 =
风电装机×全年风电满发小时数 +光伏装机×全年光伏满发小时数

全年电力需求

弃风成本 =弃风电量×风电 LCOE

闲置发电量 =  煤电发电量 /                                 ×煤电空闲容量

闲置成本 =闲置发电量×媒电 LCOE

煤电装机容量
-煤电空闲容量
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